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Содержание тома 

 

Обозначение Наименование Примечание

ПСИ22060–5.1.2.5-С Содержание тома 5.1.2.5 1

ПСИ22060-СП Состав проектной документации 
Комплекту-

ется отдельно
ПСИ22060–5.1.2.5 Графическая часть 45

Всего листов  46

 



Ведомость чертежей

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость графической части

Отделение полимеризации I-й этап строительства

2 РУ-0,4 кВ. КТП-4. Схема электрическая однолинейная питания щита 5-ЩСУ

3
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Щит 5-ЩСУ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

4
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Щит 5-ЩР-ИБП. Схема электрическая принципиальная однолинейная

5
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Щит 5-ЩПЭСПЗ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

6
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Щит 5.1-ЩРМ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

7
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Щит 5-ЩВ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

8
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Щит 5-ЩО. Схема электрическая принципиальная однолинейная

9
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Щит 5-ЩАО. Схема электрическая принципиальная однолинейная

10
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
План расположения электрооборудования и прокладки силовых сетей на отм. 0,000

11
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
План расположения электрооборудования и прокладки силовых сетей на отм. +6,000

12
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
План расположения электрооборудования и прокладки силовых сетей вентиляции
на отм. 0,000

13
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
рабочего и резервного оосвещения

14
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Отм. +6,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
рабочего и резервного освещения

15
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
эвакуационного освещения

16
Отделение полимеризации I-й этап строительства.
Отм. +6,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
эвакуационного освещения

Отделение полимеризации II-й этап строительства

17 РУ-0,4 кВ. КТП-4. Схема электрическая однолинейная питания щита 6-ЩСУ

Ведомость чертежей

Лист Наименование Примечание

18
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Щит 6-ЩСУ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

19
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Щит 6-ЩР-ИБП. Схема электрическая принципиальная однолинейная

20
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Щит 6-ЩПЭСПЗ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

21
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Щит 6-ЩРМ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

22
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Щит 6-ЩВ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

23
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Щит 6-ЩО. Схема электрическая принципиальная однолинейная

24
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Щит 6-ЩАО. Схема электрическая принципиальная однолинейная

25
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
План расположения электрооборудования и прокладки силовых сетей на отм. 0,000

26
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
План расположения электрооборудования и прокладки силовых сетей на отм. +6,000

27
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
План расположения электрооборудования и прокладки силовых сетей вентиляции
на отм. 0,000

28
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
рабочего и аварийного резервного освещения

29
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Отм. +6,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
рабочего и аварийного резервного освещения

30
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
эвакуационного освещения

31
Отделение полимеризации II-й этап строительства.
Отм. +6,000. План расположения электрооборудования и прокладки сетей
эвакуационного освещения

Производственный корпус

32
Производственный корпус.
Щит 18-ГРЩ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

33
Производственный корпус.
Щит 18-ЩР1. Схема электрическая принципиальная однолинейная

34
Производственный корпус.
Щит 18-ЩР2. Схема электрическая принципиальная однолинейная

Ведомость чертежей

Лист Наименование Примечание

35
Производственный корпус.
Щит 18-ЩР3. Схема электрическая принципиальная однолинейная

36
Производственный корпус.
Щит 18-ЩР4. Схема электрическая принципиальная однолинейная

37
Производственный корпус.
Щит 18-ЩР-ИБП. Схема электрическая принципиальная однолинейная

38
Производственный корпус.
Щит 18-ЩВ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

39
Производственный корпус.
Щит 18-ЩПЭСПЗ. Схема электрическая принципиальная однолинейная

40
Производственный корпус.
Щит 18-ЩЭК. Схема электрическая принципиальная однолинейная

41
Производственный корпус. Щит 18-ЩО.
Схема принципиальная группового щитка рабочего освещения

42
Производственный корпус. Щит 18-ЩАО.
Схема принципиальная группового щитка аварийного резервного освещения

43
Производственный корпус.
Отм. 0,000. План расположения электрооборудования

44
Производственный корпус. Отм. 0.000. План расположения электрооборудования и
прокладки сетей рабочего и аварийного резервного освещения

45
Производственный корпус. Отм. 0.000. План расположения электрооборудования и
прокладки сетей эвакуационного освещения

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Формат А4х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Ведомость графической части

П 1

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

45



2L1,2L2,2L3

РУ-0,4 кВ, секция 2

А

2QF7

Трансформаторная подстанция КТП-4

Данные питающей сети
Тр

ан
сф

ор
ма

то
р Тип сухой с литой

изоляцией

Ном. напряжение, кВ 10/0,4-0,23

Ном. мощность, кВА 1600

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение, кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 3000
Термич. стойкость, кА 55
Материал Медь

Схема первичных соединений

Номер шкафа

Тип шкафа

Номер присоединения

Ввод и отходящая линия

За
щи

тн
ый

 (к
ом

му
та

ц.)
 а

пп
ар

ат

Тип
Номинальный ток In, А

Тип расцепителя (функция)

Уставка защ. от
перегрузки

Ir, А

tr, c

Уставка защ. от К.З.
с кратковр. выд. врем.

Isd, А

tsd, c
Уставка защ. от К.З.
без выд. врем. (мгнов.) Ii, А

Исполнение
Отключ. способность не менее, кА

Ка
бе

ль
 (п

ро
во

дн
ик

) Маркировка линии

Марка

Количество жил и сечение, кв. мм
Длина участка сети, м

Суммарная потеря напряжения, %

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Обозначение буквенное

Уст. или ном. мощность, кВт

Расчётный или номинальный ток, А
Пусковой ток, А

Максимальный ток КЗ, кА

Минимальный ток КЗ, кА
Наличие нагрузки в норм. режиме

Наименование приёмника

Местоположение (№ здания по плану)

1L1,1L2,1L3

РУ-0,4 кВ, секция 1

А

1QF8

3

1ШЛ2

1
сверху

OptiMat D1000N 3Р

1000

MR2

820

2

1640
0,2

19200

втычной

65
5-ЩСУ-
Н1а,1б,1С

АВВГнг(А)-LS

3(5х185)

350
1,9

5-ЩСУ

528,1

587,7

-
8,173

5,253

есть

5-ЩСУ.
Щит станции
управления
отделения

полимеризации
I-й этап

строительства.
Ввод 1.

Поз. 5

PIK PIK

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

РУ-0,4 кВ. КТП-4. Схема электрическая
однолинейная питания щита 5-ЩСУ

П 2

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

6

2ШЛ2

1
сверху

OptiMat D1000N 3Р

1000

MR2

820

2

1640
0,2

19200

втычной

65
5-ЩСУ-
Н2а,2б,2С

АВВГнг(А)-LS

3(5х185)

350
1,9

5-ЩСУ

-
8,173

5,253

есть

5-ЩСУ.
Щит станции
управления
отделения

полимеризации
I-й этап

строительства.
Ввод 2.

Поз. 5

528,1

587,7



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х6

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап
строительства. Щит 5-ЩСУ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 3

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Р-11 Р-12 Р-21 Р-22 Р-41 Р-42 Р-43 Р-33 НЦ-21 НЦ-22 НЦ-31 Н-311.1 Н-312.1 Н-313.2 5-ЩПЭСПЗ 5.1-ЩРМ 5-ЩО 5-ИБП 5-ЩВ ТШ-СПД-СБ5 - - - Ввод Р-44 Р-45 Р-13 Р-31 Р-32 Р-23 Р-46 Р-47 НЦ-46 НЦ-23 НЦ-32 НЦ-33 Н-311.2 Н-312.2 Н-313.1 Н-18.1 5-ЩПЭСПЗ 5.2-ЩРМ 5-ЩЭО 5-ЩАО 5-ЩР-ИБП 5-ЩВ ТШ-ГГС5 ТШ-СПД5 - - -

см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - см. ЭО - - см. "СС" - - - - см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - см. СЭО см. ЭО - - см. "СС" см. "СС" - - -
11,00 11,00 37,00 37,00 7,50 7,50 7,50 22,00 15,00 15,00 25,00 5,50 5,50 5,50 1,50 5,00 2,00 4,00 34,30 5,00 - - - - 7,50 7,50 11,00 37,00 37,00 11,00 4,00 4,00 15,00 15,00 25,00 25,00 5,50 5,50 5,50 5,50 1,50 5,00 20,00 1,50 6,00 34,30 5,00 5,00 - - -
22,3 22,3 75,0 75,0 15,2 15,2 15,2 44,6 31.7 31.7 50.6 11.9 11.9 10,4 8,4 35.0 3,4 16,9 47,4 23.9 - - - - 15,2 15,2 22,3 75,0 75,0 22.3 9.3 9.3 31.7 31.7 50.6 50.6 10,4 10,4 10,4 10,4 8,4 35.0 33.8 2,5 16,9 47,4 23.9 23.9 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реактор
синтеза
поз. Р-11

Реактор
синтеза
поз. Р-12

Реактор
синтеза
поз. Р-21

Реактор
синтеза
поз. Р-22

Реактор
синтеза
поз. Р-41

Реактор
синтеза
поз. Р-42

Реактор
синтеза
поз. Р-43

Реактор
синтеза
поз. Р-33

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-21

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-22

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-31

Насос
перекачки
дисперсии
поз. Н-311.1
(рабочий)

Насос
перекачки
дисперсии
поз. Н-312.1
(рабочий)

Насос
перекачки
дисперсии
поз. Н-313.1
(резервный)

Панель систем
противо-
пожарной
защиты

поз. ПЭСПЗ
(ввод 2)

Щит
сварочных
постов

поз. 5.1-ЩРМ

Щит
рабочего
освещения
поз. 5-ЩО

Источник
бесперебой-
ного питания
поз. 5-ИБП

Щит
вентиляцион-

ного
оборудования

поз. ЩВ
(ввод 1)

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-СПД-СБ5

Резерв Резерв Резерв -
Реактор
синтеза
поз. Р-44

Реактор
синтеза
поз. Р-45

Реактор
синтеза
поз. Р-13

Реактор
синтеза
поз. Р-31

Реактор
синтеза
поз. Р-32

Реактор
синтеза
поз. Р-23

Реактор
синтеза
поз. Р-46

Реактор
синтеза
поз. Р-47

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-46

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-23

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-32

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-33

Насос
перекачки
дисперсии
поз. Н-311.1
(резервный)

Насос
перекачки
дисперсии
поз. Н-312.2
(резервный)

Насос
перекачки
дисперсии
поз. Н-313.1
(рабочий)

Насос
промывочной

воды
поз. Н-18.1

Панель систем
противо-
пожарной
защиты

поз. ПЭСПЗ
(ввод 1)

Щит
сварочных
постов

поз. 5.2-ЩРМ

Щит системы
электро-
обогрева

поз. 5-ЩЭО

Щит
аварийного
освещения
поз. 5-ЩАО

Щит питания
систем АСУ

ТП поз.
5-ЩР-ИБП

Щит
вентиляцион-

ного
оборудования

поз. ЩВ
(ввод 2)

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-ГГС5

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-СПД5

Резерв Резерв Резерв

Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 2 Пом. 2 Пом. 2 Пом. 2 Пом. 1 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 - - - - Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 2 Пом. 2 Пом. 2 Пом. 1 Пом. 4 Пом. 1 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 - - -

Pу1= 263,8 кВт

Pр1= 156,4 кВт

Iр1= 297,8 А
Pу2= 299,3 кВт

Pр2= 155,7 кВт
Iр2= 290,0 А

Данные питающей сети
За

щи
тн

ый
 а

пп
ар

ат
вв

од
а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 63
Макс. ток КЗ, кА 15
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

Pу3= 528,1 кВт

Pр3= 312,2 кВт

Iр3= 587,7 А
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1TA1-1TA3
630/5

2TA1-2TA3
630/5

0...500В
PVPА

630/5А 0...500В
PVPА

630/5А

АВР

М

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 630

2 Материал сборных шин медь

3 Ток термической стойкости 15

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 3b

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки напольный

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) 0,5

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ *

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 5200х600х2100*
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2QF1
In=14-22А, 3P
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2QF2
In=14-22А, 3P

2КМ2
25А

ММММММММ

N

РЕ

1А,1В,1С 2А,2В,2С

Iкзmax=8,173 кA
Iкзmin=5,253 кAIL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 630А, 15,0 кА IIL1, IIL2, IIL3, N, PE Секция II   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

Iкзmax=8,173 кA
Iкзmin=5,253 кA

КТП-4
РУ-0,4 кВ
I секция

КТП-4
РУ-0,4 кВ
II секция

1QF*

800А, 3Р

2QF*

800А, 3Р

см. схему КТП-4см. схему КТП-4

1QF
In=630 А
Ir=630 A
3P

2QF
In=630 А
Ir=630 A
3P

3QF
In=630 А
Ir=400 A
3P

Авар. режим:

Примечания
1. Данная принципиальная схема разработана на основании предварительных исходных данных по

основному технологическому оборудованию и не предназначена для проведения строительно-монтажных
работ. По итогам проведения тендерных процедур Заказчика и на основании предоставления РКД на
основное технологическое оборудование, со стороны ООО ПСИ будет рассмотрена необходимость
внесения корректировок в принципиальную схему.

2. Шкаф напольный, одностороннего обслуживания, состоящий из панелей, кабельных отсеков,
цоколь 100 мм.

3. выполнить в шкафу на вводе АВР, используя вводные автоматы 1QF1, 1QF2. Предусмотреть на двери 
световую сигнализацию работы АВР и возможность автоматического и ручного переключения.

4.  * - уточняет производитель.
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Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап
строительства. Щит 5-ЩР-ИБП. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 4

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

ШВВ1-РСУ ШВВ1.1-РСУ ШВВ1-ПАЗ ШВВ1.1-ПАЗ - -

см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" - -
1.0 1.0 1.0 1.0 - -
5,1 5,1 5,1 5,1 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.
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ввода-вывода
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поз.

ШВВ1-ПАЗ

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ1.1-ПАЗ

Резерв Резерв

Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 - -

Pу= 4,0 кВт

Pр= 4,0 кВт

Iр= 15,3 А
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)
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хар. "С"

10 кА

BQF5
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

QF6
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

5-ИБП -

см. "ЭМ" -
6.00 -
10,20 -
- -
- -
- -

Источник
бесперебой-
ного питания

поз. ИБП

Ввод

Пом. 4 -

5-ЩР-ИБП

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В1
-П

АЗ
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
10

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В1
.1-

ПА
З-

Н1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
10

3х
2,5

Примечания
1. * - уточняет производитель.

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=8,173 кA
Iкзmin=5,253 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 32А, 10,0 кА

Общий вид щита

In=32 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

QF
40

 А
, 3

Р

5-ИБП

см
. с

хе
му

 5
-Щ

СУ

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 32

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

1QF

40А, 3Р

От
5-ЩСУ
I секц.

От
5-ЩСУ
II секц.

см. схему 5-ЩСУ



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап
строительства. Щит 5-ЩПЭСПЗ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 5

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Гр.1э Гр.2э Гр.3э UG5.1 ШПС5.1 ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 - - -

см. "ЭО" см. "ЭО" см. "ЭО" см. "ПС" см. "ПС" см. "ПС"; "ОВ" см. "ПС"; "ОВ" см. "ПС"; "ОВ" см. "ПС"; "ОВ" - - -
0.06 0.13 0.06 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 - - -
0.30 0.66 0.30 2.53 2.53 0.25 0.25 0.25 0.25 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Аварийное
эвакуацион-
ное свещение

Аварийное
эвакуацион-
ное свещение

Аварийное
эвакуацион-
ное свещение

Блок питания
системы ПС
поз. UG5.1

Шкаф
пожарной

сигнализации
поз. ШПС5.1

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК1

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК2

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК3

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК4

Резерв Резерв Резерв

см. "ЭО" см. "ЭО" см. "ЭО" Пом. 5 Пом. 4 - - - - - - -

Pу= ### кВт

Pр= ### кВт

Iр= 11,5 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

АQF1
In=6 А

2P
хар. "В"

10 кА

AQF4
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

BQF5
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

1QF
25А

2QF
25А

АQF7
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

QF9
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
10
5

3х
1,5

Примечания
1. * - уточняет производитель.
2. ** - учтены в разделе ПС.
3. Фасадная часть панели 5-ЩПЭСПЗ должна иметь отличительную окраску "красную" и табличку с

маркировкой "Не отключать! Питание систем противопожарной защиты".

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=8,173 кA
Iкзmin=5,253 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

5-ЩСУ
до 1QF

АВР

2QF

32А, 3Р

1КМ 2КМ

1QF

32А, 3Р

5-ЩСУ
до 2QF

хар-ка С хар-ка С

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
UG

5.1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
35

3х
1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШП

С5
.1-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
10

3х
1,5

СQF6
In=6 А

1P
хар. "С"

10 кА

SA1 SA2 SA3 SA4

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

40
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

2-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

3-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

4-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

10
3х

1,5

5.1SK**
С2000-СП/220

5.2SK**
С2000-СП/220

5.3SK**
С2000-СП/220

5.4SK**
С2000-СП/220

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 32

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ
Фасадная часть
панели должна
иметь красный цвет

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 800х400х800*

800*

40
0*

80
0*

ВQF2
In=6 А

2P
хар. "В"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.2э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
20

3х
1,5

СQF3
In=6 А

2P
хар. "В"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
110

3х
1,5

ВQF8
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

см. схему 5-ЩСУ см. схему 5-ЩСУ



Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 63

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва нет

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров снизу

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

Примечания
1. * - уточняет производитель.
2. Схема применима для щитов 5.1-ЩРМ, 5.2-ЩРМ.

Общий вид щита

600*

40
0*

80
0*

- XS1 XS2 XS3 XS4 XS5

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Ввод сети
380/220 В,

50 Гц

Силовой
разъём
3Р+N+PE,
~380 В,

32 А, IP67

Силовой
разъём
3Р+N+PE,
~380 В,

16 А, IP67

Розетка
2Р+PE,
~220 В,

16 А, IP67

Розетка
2Р+PE,
~220 В,
"Shuko"

16 А, IP54

Розетка
2Р,

~36 В,
10 А, IP67

- - - - - -

Данные питающей сети

За
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тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 63
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь
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й Обозначение

Данные расцепителя
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д
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о
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С
L1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

5.1-ЩРМ

220/36В
0,25кВА

QF1
In=32 А
3Р
х-ка "С"
10 кА

QF3
In=16 А
30 мА
АС
1Р+N
х-ка "С"
10 кА

QF2
In=16 А
3Р
х-ка "С"
10 кА

QF4
In=16 А
30 мА
АС
1Р+N
х-ка "С"
10 кА

QF5
In=10 А
1Р
х-ка "С"
10 кА

1QS
In=63 А
3Р
10 кА

A B C

5-ЩСУ
QF

63А, 3Р

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап
строительства. Щит 5.1-ЩРМ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 6

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

см. схему 5-ЩСУ

Iкзmax=3,320 кA
Iкзmin=1,238 кA



Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 50

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва нет

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл
12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

Примечания
1.  * - уточняет производитель.
2.  Принципиальная схема не служит основанием для нарезки кабельных отрезков.

Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

ЩА-П1 ЩА-П2 В1 В2 ВА1 ВА2 ВА3 ЭК1 ЭК2 ЭК3 ЭК4 АВО1 АВО2 АВО3 АВО4 - - -

см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" - - -
6,3 2,1 4,0 1,1 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
12.0 4.0 7.6 2.1 7.6 7.6 7.6 10.1 10.1 10.1 10.1 1.1 1.1 1.1 1.1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Щит
автоматики
приточной

установки П1

Щит
автоматики
приточной

установки П2

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. В1

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. В2

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. ВА1

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. ВА2

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. ВА3

Электро-
конвектор
поз. ЭК1

Электро-
конвектор
поз. ЭК2

Электро-
конвектор
поз. ЭК3

Электро-
конвектор
поз. ЭК4

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО1

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО2

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО3

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО4

Резерв Резерв Резерв

Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 4 Пом. 1 - - -

Pу=#### кВт

Pр= 26,6 кВт

Iр= 47,4 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 80
Макс. ток КЗ, кА 5
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=5,035 кA
Iкзmin=1,708 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

QF1
In=25 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЩА

-П
1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
4

QF2
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЩА

-П
2-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

1,5

5-ЩВ

QF3
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В1

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF4
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В2

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF5
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ВА

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF6
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ВА

2-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF7
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ВА

3-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
25

3х
2,5

АQF8
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

ВQF9
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
20

3х
2,5

СQF10
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
10

3х
2,5

АQF11
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

СQF12
In=6 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

70
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О2
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О3
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О4
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

35
3х

1,5

QF13
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

QF14
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

QF15
In=25 А

3P
хар. "С"

10 кА

1QF
80А

2QF
80А

АВР

2QF

100А, 3Р

1КМ 2КМ

1QF

100А, 3Р

хар-ка С хар-ка С

От
5-ЩСУ

см. схему 5-ЩСУ см. схему 5-ЩСУ От
5-ЩСУ

Н.Р.Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап
строительства. Щит 5-ЩВ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 7

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов



ЩО-Гр.1

0,64

0,97

3

Рабочее освещение

п.2
0 -

 62
 - 

0,7
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза A
АВ
C 16 А

ЩО-Гр.2

0,3

0,95

1,44

101-1

Рабочее освещение

п.2
0 -

 75
 - 

0,4
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза C
АВ
C 16 А

ЩО-Гр.3

0,42

0,94

2,03

101-1

Рабочее освещение

п.2
0 -

 87
 - 

0,6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза C
АВ
C 16 А

ЩО-Гр.4

0,43

0,92

2,12

101-2

Рабочее освещение

п.2
0 -

 10
3 -

 0,
7

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5

фаза B
АВ
C 16 А

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

380 В, 50 Гц;
Ру = 1,8 кВт;
Кс = 0,8;
Рр = 1,4 кВт;
cosf = 0,95;
Iр = 2,3 А;

Sр = 1,5 кВА.

Примечание:
Выбор сечений кабелей осуществлён по токам срабатывания аппаратов защиты (ток уставки * Ко).
ЩО в составе 4 аппаратов, Ко = 0.7.
Для 4 проводников: способ монтажа Е, Кп.проводников = 0.77.
Коэффициенты одновременности аппаратов выбраны по ГОСТ 32397;
понижающие коэффициенты совместной прокладки кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52.
Для следующих групп потери были рассчитаны как распределённые:
ЩО-Гр.1, ЩО-Гр.2, ЩО-Гр.3, ЩО-Гр.4.

Источник питания

Аппарат на вводе
(выключатель автоматический или 

выключатель нагрузки):
номер; тип; ток расцепителя или номинальный 

ток, А

Аппарат на линии:
порядковый номер; тип; ток расцепителя, А; ток 

утечки; фаза

Ма
рк

а, 
се

че
ни

е п
ро

во
дн

ик
а

Сп
ос

об
 пр

ок
ла

дк
и -

 дл
ин

а 
уч

ас
тк

а, 
м 

- п
от

ер
я н

ап
ря

же
ия

, 
%

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное обозначение
на плане

Номер группы

Cosφ

Ip, А

Наименование помещения

Наименование

Ру (Рр), кВт

Пускатель магнитный
(УЗО или другие аппараты):

номер; тип; номинальный ток, А

N
PE

ЩО
ЩРН-24-IP31

A,B,C

Ввод питания от ВРУ
Л3-3-2

ВР
C 40 А

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2.5

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 8

Отделение полимеризации I-й этап строительства. Щит 5-ЩО.
Схема электрическая принципиальная однолинейная

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Щит 5-ЩО. Схема электрическая принципиальная однолинейная



ЩАО-Гр.1

0,24

0,96

1,14

Резервное
освещение

п.2
0 -

 34
 - 

0,1
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза A
АВ
C 16 А

ЩАО-Гр.2

0,3

0,94

1,45

101-1

Резервное
освещение

п.2
0 -

 74
 - 

0,4
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза A
АВ
C 16 А

ЩАО-Гр.3

0,35

0,9

1,77

101-2

Резервное
освещение

п.2
0 -

 10
2 -

 0,
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5

фаза C
АВ
C 16 А

ЩАО-Гр.4

0,45

0,92

2,22

101-2

Резервное
освещение

п.2
0 -

 10
7 -

 0,
8

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5

фаза B
АВ
C 16 А

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

380 В, 50 Гц;
Ру = 1,3 кВт;
Кс = 0,8;
Рр = 1,1 кВт;
cosf = 0,93;
Iр = 1,8 А;

Sр = 1,2 кВА.

Примечание:
Выбор сечений кабелей осуществлён по токам срабатывания аппаратов защиты (ток уставки * Ко).
ЩАО в составе 4 аппаратов, Ко = 0.7.
Для 4 проводников: способ монтажа Е, Кп.проводников = 0.77.
Коэффициенты одновременности аппаратов выбраны по ГОСТ 32397;
понижающие коэффициенты совместной прокладки кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52.
Для следующих групп потери были рассчитаны как распределённые:
ЩАО-Гр.1, ЩАО-Гр.2, ЩАО-Гр.3, ЩАО-Гр.4.

Источник питания

Аппарат на вводе
(выключатель автоматический или 

выключатель нагрузки):
номер; тип; ток расцепителя или номинальный 

ток, А

Аппарат на линии:
порядковый номер; тип; ток расцепителя, А; ток 

утечки; фаза

Ма
рк

а, 
се

че
ни

е п
ро

во
дн

ик
а

Сп
ос

об
 пр

ок
ла

дк
и -

 дл
ин

а 
уч

ас
тк

а, 
м 

- п
от

ер
я н

ап
ря

же
ия

, 
%

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное обозначение
на плане

Номер группы

Cosφ

Ip, А

Наименование помещения

Наименование

Ру (Рр), кВт

Пускатель магнитный
(УЗО или другие аппараты):

номер; тип; номинальный ток, А

N
PE

ЩАО
ЩРН-24-IP31

A,B,C

Ввод питания от ВРУ
Л3-3-2

ВР
C 40 А

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2.5

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 9

Отделение полимеризации I-й этап строительства. Щит 5-ЩАО.
Схема электрическая принципиальная однолинейная

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Щит 5-ЩАО. Схема электрическая принципиальная однолинейная



5
Ин

в. 
№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап строительства.
План расположения электрооборудования
и прокладки силовых сетей на отм. 0,000

П 10

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

План на отм. 0.000

Р-11
11,0

Р-21
37,0

Р-31
37,0

Р-12
11,0

Р-22
37,0

Р-32
37,0

Р-41
7,5

Р-44
7,5

Р-42
7,5

Р-45
7,5

Р-43
7,5

Р-47
4,0

Р-46
4,0

Р-33
22,0

Р-23
11,0

Р-13
11,0

НЦ-22
15,0

НЦ-21
15,0

НЦ-31
25,0

НЦ-32
25,0

Н-18.1
7,0

НЦ-46
15,0

НЦ-33
25,0

НЦ-23
15,0

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

Наименование

Участок полимеризации

Насосная

Венткамера

Электрощитовая

Вспомогательное помещение

Площадь,
м 2

798,10

108,60

61,77

84,14

43,35

Кат,*
поме-
ще-
ния

А

-

Д

В3

В3

Н-311.1
5,5

Н-311.2
5,5

Н-312.1
5,5

Н-312.2
5,5

Н-313.1
5,5

Н-313.2
5,5

5.1-ЩРМ

5.2-ЩРМ

ШВВ1-РСУ
ШВВ1.1-РСУ

ШВВ1-ПАЗ
ШВВ1.1-ПАЗ

5-ЩР-ИБП

5-ЩО

ШПС5.1

5-ЩАО

5-ЩПЭСПЗ

ТШ-СПД-СБ5 (CC)
ТШ-СПД5 (CC)

ТШ-ГСС5 (CC)

5-ЩВ

5-ЩЭО

5-ЩСУ

UG5.1
0,5

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
В4

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
В3

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
10%



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап строительства.
План расположения электрооборудования
и прокладки силовых сетей на отм. +6,000

П 11

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

План на отм. +6.000

Р-11
11,0

Р-21
37,0

Р-31
37,0

Р-12
11,0

Р-22
37,0

Р-32
37,0

Р-41
7,5

Р-44
7,5

Р-42
7,5

Р-45
7,5

Р-43
7,5

Р-47
4,0

Р-46
4,0

Р-33
22,0

Р-23
11,0

Р-13
11,0

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

101

Наименование

Участок полимеризации

Площадь,
м 2

798,10

Кат,*
поме-
ще-
ния

А
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Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации I-й этап строительства.
План расположения электрооборудования

и прокладки силовых сетей вентиляции на отм. 0,000

П 12

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

Наименование

Участок полимеризации

Насосная

Венткамера

Электрощитовая

Вспомогательное помещение

Площадь,
м 2

798,10

108,60

61,77

84,14

43,35

Кат,*
поме-
ще-
ния

А

-

Д

В3

В3

ЭК4
2,0

ЭК1
2,0

ЭК2
2,0

ЭК3
2,0

В2
0,93

П1
3,3

П2
2,0

В1
4,0

ВА1
4,0

ВА2
4,0 ВА3

4,0

ПЕ3
0,05

ПЕ4
0,05

ПЕ1
0,05

ПЕ2
0,05

ИТП

ПК1
0,05

ПК3
0,05

ПК2
0,05

5-ЩВ

ПК4
0,05

АВО2
0,2

АВО1
0,2

АВО3
0,2

5-ЩПЭСПЗ АВО4
0,2

СП
422

0
bo

lid
.ru

5.
3S

K

СП4220bolid.ru

5.4SK

СП4220bolid.ru

5.2SK

СП4220bolid.ru

5.1SK

SA2

SA1

SA4

SA3

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
В4

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
В3

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

https://bolid.ru/id=72
https://bolid.ru/id=72
https://bolid.ru/id=72
https://bolid.ru/id=72


А

1 2 3 4 5 6 7

Б

В

Г

Д

8

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

5

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

5

1
ЩАО-Гр.1
h=3,0 м

1
ЩО-Гр.1
h=3,0 м

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

3

ЩАО-Гр.1
h=3,8 м

3

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

3

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

3
ЩАО-Гр.1
h=3,8 м

3

ЩО-Гр.2
h=4,0 м

2

ЩАО-Гр.2
h=4,0 м

2

ЩАО-Гр.2
h=4,0 м

2

4
ЩО-Гр.3
h=4,0 м

4
ЩО-Гр.2
h=5,5 м

4
ЩО-Гр.2
h=5,5 м

8
ЩО-Гр.3
h=2,5 м

8
ЩО-Гр.3
h=2,5 м8

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

8
ЩО-Гр.3
h=2,5 м

75 лк

75 лк

200 лк

50 лк

200 лк

ЩО

ЩАО

ЩПЭСПЗ

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2.5

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 13

Отделение полимеризации I-й этап строительства. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

рабочего и резервного оосвещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Отм. 0,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

1 Установка светильника SLICK.PRS LED 30 на стене 4
2 Установка светильника SLICK.PRS LED 30 Ex на лотке 17
3 Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 на лотке 11
4 Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex на стене 7
5 Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex на лотке 6
8 Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K Ex на колонне 6



А

1 2 3 4 5 6 7

Б

В

Г

Д

8

4
ЩО-Гр.4
h=12,0 м

4
ЩАО-Гр.4
h=12,0 м

9
ЩО-Гр.4
h=3,0 м

9
ЩО-Гр.4
h=3,0 м

9
ЩАО-Гр.3
h=3,0 м

9
ЩАО-Гр.3
h=3,0 м

ЩАО-Гр.3
h=2,5 м

9

ЩАО-Гр.3
h=2,5 м

9ЩАО-Гр.4
h=2,5 м

9

ЩО-Гр.4
h=2,5 м

9

ЩО-Гр.4
h=2,5 м

9

ЩАО-Гр.4
h=2,5 м

9

ЩАО-Гр.4
h=2,5 м

9

ЩАО-Гр.3
h=5,5 м

9

ЩО-Гр.4
h=5,5 м

9

ЩАО-Гр.3
h=2,5 м

9

ЩАО-Гр.3
h=2,5 м

9

ЩО-Гр.4
h=2,5 м

9

ЩО-Гр.4
h=2,5 м

9

ЩАО-Гр.4
h=5,5 м

7

ЩАО-Гр.3
h=5,5 м

7

ЩО-Гр.4
h=2,5 м

9

6
ЩАО-Гр.4
h=2,7 м

6
ЩАО-Гр.4
h=2,7 м

6
ЩО-Гр.4
h=2,7 м

ЩАО-Гр.3
h=2,5 м

9
6

ЩО-Гр.4
h=2,7 м

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2.5

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 14

Отделение полимеризации I-й этап строительства. Отм. +6,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

рабочего и резервного освещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Отм. +6,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

4 Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex на стене 4
6 Установка светильника ACORN LED 20 D150 5000K Ex на стойке 4

7
Установка светильника ACORN LED 20 D120 5000K Ex на стойке на
перилах ограждения 2

9
Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K Ex на стойке на
перилах ограждения 28

11 Установка светильника URAN  6521-4 LED на колонне 17



А

1 2 3 4 5 6 7

Б

В

Г

Д

8

ЩПЭСПЗ-Гр.2
h=3,8 м

10

75 лк

75 лк

200 лк

50 лк

200 лк 11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=2,5 м

11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=2,5 м

11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=2,5 м

11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=2,5 м

11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=2,5 м

11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=5,2 м

11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=5,5 м

11
ЩПЭСПЗ-Гр.1

h=5,5 м

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2.5

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 15

Отделение полимеризации I-й этап строительства. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

эвакуационного освещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Отм. 0,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

10
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex с аккумулятором на
лотке 3

11 Установка светильника URAN  6521-4 LED на колонне 17



А

1 2 3 4 5 6 7

Б

В

Г

Д

8

Со
гл

ас
ов
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о

Ин
в. 

№
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л.

По
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а

Вз
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. №

Формат А1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2.5

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 16

Отделение полимеризации I-й этап строительства. Отм. +6,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

эвакуационного освещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Отм. +6,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

11 Установка светильника URAN  6521-4 LED на колонне 17
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в. 

№
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л.

По
дп

. и
 д
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а
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. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

РУ-0,4 кВ. КТП-4. Схема электрическая
однолинейная питания щита 6-ЩСУ

П 17

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

2L1,2L2,2L3

РУ-0,4 кВ, секция 2

А

2QF8

Трансформаторная подстанция КТП-4

Данные питающей сети
Тр

ан
сф

ор
ма

то
р Тип сухой с литой

изоляцией

Ном. напряжение, кВ 10/0,4-0,23

Ном. мощность, кВА 1600

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение, кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 3000
Термич. стойкость, кА 55
Материал Медь

Схема первичных соединений

Номер шкафа

Тип шкафа

Номер присоединения

Ввод и отходящая линия

За
щи

тн
ый

 (к
ом

му
та

ц.)
 а

пп
ар

ат

Тип
Номинальный ток In, А

Тип расцепителя (функция)

Уставка защ. от
перегрузки

Ir, А

tr, c

Уставка защ. от К.З.
с кратковр. выд. врем.

Isd, А

tsd, c
Уставка защ. от К.З.
без выд. врем. (мгнов.) Ii, А

Исполнение
Отключ. способность не менее, кА

Ка
бе

ль
 (п

ро
во

дн
ик

) Маркировка линии

Марка

Количество жил и сечение, кв. мм
Длина участка сети, м

Суммарная потеря напряжения, %

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Обозначение буквенное

Уст. или ном. мощность, кВт

Расчётный или номинальный ток, А
Пусковой ток, А

Максимальный ток КЗ, кА

Минимальный ток КЗ, кА
Наличие нагрузки в норм. режиме

Наименование приёмника

Местоположение (№ здания по плану)

1L1,1L2,1L3

РУ-0,4 кВ, секция 1

А

1QF9

3

1ШЛ2

2
сверху

OptiMat D630H 3Р

630

MR2

550

2

1100
0,2

7000

втычной

65
6-ЩСУ-
Н1а,1б,1С

АВВГнг(А)-LS

3(5х150)

350
1,8

6-ЩСУ

404,5

469,9

-
7,873

5,153

есть

6-ЩСУ.
Щит станции
управления
отделения

полимеризации
I-й этап

строительства.
Ввод 1.

Поз. 6

PIK PIK

6

2ШЛ2

2
сверху

OptiMat D630H 3Р

630

MR2

550

2

1100
0,2

7000

втычной

65
6-ЩСУ-
Н2а,2б,2С

АВВГнг(А)-LS

3(5х150)

350
1,8

6-ЩСУ

404,5

469,9

-
7,873

5,153

есть

6-ЩСУ.
Щит станции
управления
отделения

полимеризации
I-й этап

строительства.
Ввод 2.

Поз. 6
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Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х5

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап
строительства. Щит 6-ЩСУ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 18

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 630

2 Материал сборных шин медь

3 Ток термической стойкости 15

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 3b

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки напольный

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) 0,5

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ *

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 5200х600х2100*

Примечания
1. Данная принципиальная схема разработана на основании предварительных исходных данных по

основному технологическому оборудованию и не предназначена для проведения строительно-монтажных
работ. По итогам проведения тендерных процедур Заказчика и на основании предоставления РКД на
основное технологическое оборудование, со стороны ООО ПСИ будет рассмотрена необходимость
внесения корректировок в принципиальную схему.

2. Шкаф напольный, одностороннего обслуживания, состоящий из панелей, кабельных отсеков,
цоколь 100 мм.

3. выполнить в шкафу на вводе АВР, используя вводные автоматы 1QF1, 1QF2. Предусмотреть на двери 
световую сигнализацию работы АВР и возможность автоматического и ручного переключения.

4.  * - уточняет производитель.

Р-14 Р-24 Р-34 Р-48 Р-49 Р-410 НЦ-24 НЦ-34 Н-321.1 Н-322.1 6-ЩПЭСПЗ 6.1-ЩРМ 6-ЩО 6-ИБП 6-ЩВ ТШ-СПД-СБ6 - - - Ввод Р-15 Р-25 Р-35 Р-411 Р-412 НЦ-25 НЦ-35 Н-321.2 Н-322.2 6-ЩПЭСПЗ 6.2-ЩРМ 6-ЩЭО 6-ЩАО 6-ЩР-ИБП 6-ЩВ ТШ-ГГС6 ТШ-СПД6 - - -

см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - см. ЭО - - см. "СС" - - - - см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - см. СЭО см. ЭО - - см. "СС" см. "СС" - - -
11,00 37,00 37,00 7,50 7,50 7,50 15,00 25,00 5,50 5,50 1,50 5,00 2,00 6,00 35,00 5,00 - - - - 11,00 37,00 37,00 7,50 7,50 15,00 25,00 5,50 5,50 1,50 5,00 20,00 1,50 4,00 35,00 5,00 5,00 - - -
22,3 75,0 75,0 16.3 16.3 16.3 28,5 47,5 10,4 10,4 8,4 35.0 3,4 16,9 62.6 23.9 - - - - 22,3 75,0 75,0 16.3 16.3 28,5 47,5 10,4 10,4 8,4 35.0 33.8 2,5 16,9 62.6 23.9 23.9 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реактор
синтеза
поз. Р-14

Реактор
синтеза
поз. Р-24

Реактор
синтеза
поз. Р-34

Реактор
пост-

полимеризации
поз. Р-48

Реактор
пост-

полимеризации
поз. Р-49

Реактор
пост-

полимеризации
поз. Р-410

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-24

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-34

Насос
перекачки
дисперсии
поз. Н-321.1
(рабочий)

Насос
перекачки
дисперсии

поз. Н-322.1
(рабочий)

Панель систем
противо-
пожарной
защиты

поз. ПЭСПЗ
(ввод 1)

Щит
сварочных
постов

поз. 6.1-ЩРМ

Щит
рабочего
освещения
поз. ЩО1

Источник
бесперебой-
ного питания
поз. 6-ИБП

Щит
вентиляцион-

ного
оборудования

поз. ЩВ
(ввод 2)

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-СПД-СБ6

Резерв Резерв Резерв -
Реактор
синтеза
поз. Р-15

Реактор
синтеза
поз. Р-25

Реактор
синтеза
поз. Р-35

Реактор
пост-

полимеризации
поз. Р-411

Реактор
пост-

полимеризации
поз. Р-412

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-25

Насос
циркуляции
дисперсии
поз. НЦ-35

Насос
перекачки
дисперсии

поз. Н-321.2
(резервный)

Насос
перекачки
дисперсии

поз. Н-322.2
(резервный)

Панель систем
противо-
пожарной
защиты

поз. ПЭСПЗ
(ввод 2)

Щит
сварочных
постов

поз. 6.2-ЩРМ

Щит системы
электро-
обогрева
поз. ЩЭО

Щит
аварийного
освещения
поз. 6-ЩАО

Щит питания
систем АСУ

ТП поз.
6-ЩР-ИБП

Щит
вентиляцион-

ного
оборудования

поз. ЩВ
(ввод 1)

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-ГГС6

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-СПД6

Резерв Резерв Резерв

Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 2 Пом. 2 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 - - - - Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 1 Пом. 2 Пом. 2 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 Пом. 4 - - -

Pу1= 213,0 кВт

Pр1= 137,6 кВт

Iр1= 258,6 А

Данные питающей сети
За

щи
тн

ый
 а

пп
ар

ат
вв

од
а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 400
Макс. ток КЗ, кА 35
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

Pу3= 404,5 кВт

Pр3= 248,5 кВт

Iр3= 469,9 А

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

6-
ЩП

ЭС
ПЗ

-Н
1 0,2

3
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
20

5х
6

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

6-
ЩП

ЭС
ПЗ

-Н
2 0,2

3
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
20

5х
6

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
14

-Н
1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

4

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
24

-Н
1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

25

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
34

-Н
1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

25

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
48

-Н
1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

4

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
49

-Н
1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

4

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
41

0-
Н1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

4

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

НЦ
-2

4-
Н1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

6

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

НЦ
-3

4-
Н1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

16

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
15
-Н

1
0,0

6
ВБ

Шв
нг

(А
)-L

S
30

4х
4

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
25

-Н
1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

25

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
35

-Н
1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

25

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
41

1-
Н1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

4

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Р-
41

2-
Н1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

4

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

НЦ
-2

5-
Н1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

6

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

НЦ
-3

5-
Н1

0,0
6

ВБ
Шв

нг
(А

)-L
S

30
4х

16

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
32

1.2
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
4х

2,5

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
32

1.1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
4х

2,5

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
32

2.1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
4х

2,5

М

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

Н-
32

2.2
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
4х

2,5

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

6.1
-Щ

РМ
-Н

1
0,0

6
ВБ

Шв
нг

(А
)-L

S
30

5х
16

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ЩО
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
5х

6

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ИБ
П-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
5х

6

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

6.2
-Щ

РМ
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
16

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ЩЭ
О-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
5х

35

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

6-
ЩА

О-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
4

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

6-
ЩР

-И
БП

-Н
1 0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
5х

6

I>

1QF9
In=13-18А, 3P

1КМ9
20А

I>

1QF10
In=13-18А, 3P

1КМ10
20А

I>

2QF8
In=13-18А, 3P

2КМ8
20А

I>

2QF9
In=13-18А, 3P

2КМ9
20А

I>

2QF6
In=30-40А, 3P

2КМ6
40А

2QF7
In=63А

3P
хар. "D"

10 кА

2КМ7
63А

2QF15
In=100А

3P
10 кА

А А
VА

А А
VА

1TA1-1TA3
630/5

2TA1-2TA3
630/5

0...500В
PVPА

630/А 0...500В
PVPА

630/5А

АВР

М

N

РЕ

1А,1В,1С

Iкзmax=7,873 кA
Iкзmin=5,153 кAIL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 400А, 10,0 кА IIL1, IIL2, IIL3, N, PE Секция II   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

2А,2В,2С

КТП-4
РУ-0,4 кВ
I секция

КТП-4
РУ-0,4 кВ
II секция

1QF*

630А, 3Р

2QF*

630А, 3Р

1QF
In=630 А
Ir=500 A
3P

2QF
In=630 А
Ir=500 A
3P

3QF
In=400 А
Ir=400 A
3P

Авар. режим:

см. схему КТП-4см. схему КТП-4

ММММММ МММММ

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ЩВ
-Н

2
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
5х

35

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ЩВ
-Н

2
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
5х

35

I>

1QF4
In=17-23А, 3P

1КМ4
25А

I>

1QF5
In=17-23А, 3P

1КМ5
25А

I>

1QF6
In=17-23А, 3P

1КМ6
25А

I>

2QF4
In=17-23А, 3P

2КМ4
25А

I>

2QF5
In=17-23А, 3P

2КМ5
25А

I>

1QF7
In=30-40А, 3P

1КМ7
40А

1QF8
In=63А

3P
хар. "D"

10 кА

1КМ8
63А

1QF15
In=100А

3P
10 кА

2QF14
In=40А

3P
хар. "C"

10 кА

1QF14
In=40А

3P
хар. "C"

10 кА

1QF11
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

1QF12
In=63А

3P
хар. "C"

10 кА

1QF13
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

2QF10
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

2QF12
In=100А
Ir=80А

3P
10 кА

2QF13
In=25А

3P
хар. "C"

10 кА

2QF11
In=63А

3P
хар. "C"

10 кА
I>

1QF17
In=17-23А, 3P

1КМ16
25А

I>

1QF18
In=17-23А, 3P

1КМ17
25А

I>

1QF19
In=17-23А, 3P

1КМ18
25А

I>

2QF18
In=17-23А, 3P

2КМ16
25А

I>

2QF19
In=17-23А, 3P

2КМ17
25А

I>

2QF20
In=17-23А, 3P

2КМ18
25А

f1 f2

1QF1
In=25А

3P
хар. "D" 

15 кА
КМ1

25 А
ПЧ f1 f2

1QF2
In=80А

3P
хар. "D" 

15 кА
КМ1

80 А
ПЧ f1 f2

1QF3
In=80А

3P
хар. "D" 

15 кА
КМ1

80 А
ПЧ f1 f2

2QF1
In=25А

3P
хар. "D" 

15 кА
КМ1

25 А
ПЧ f1 f2

2QF2
In=80А

3P
хар. "D" 

15 кА
КМ1

80 А
ПЧ f1 f2

2QF3
In=80А

3P
хар. "D" 

15 кА
КМ1

80 А
ПЧ

B2QF16
In=32 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ТШ
-Г

ГС
6-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

4

C2QF17
In=32 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ТШ
-С

ПД
6-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

4

А1QF16
In=32 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  
  

м;
ΔU

= 
  
  
%

ТШ
-С

ПД
-С

Б6
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

4

Pу2= 228,0 кВт

Pр2= 148,1 кВт

Iр2= 288,8 А

Iкзmax=7,873 кA
Iкзmin=5,153 кA



ШВВ2-РСУ ШВВ2.1-РСУ ШВВ2-ПАЗ ШВВ2.1-ПАЗ - -

см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" - -
1.0 1.0 1.0 1.0 - -
5,1 5,1 5,1 5,1 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ2-РСУ

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ2.1-РСУ

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ2-ПАЗ

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ2.1-ПАЗ

Резерв Резерв

Электро-
щитовая
(пом. 4)

Электро-
щитовая
(пом. 4)

Электро-
щитовая
(пом. 4)

Электро-
щитовая
(пом. 4)

- -

Pу= 4,0 кВт

Pр= 4,0 кВт

Iр= 15,3 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
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д
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от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
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ов
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т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А
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ль
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д
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Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

АQF1
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В2
-Р

СУ
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

BQF2
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В2
.1-

РС
У-

Н1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

CQF3
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

АQF4
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

BQF5
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

QF6
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

6-ЩР-ИБП

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В2
-П

АЗ
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В2
.1-

ПА
З-

Н1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

In=32 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап
строительства. Щит 6-ЩР-ИБП. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 19

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Примечания
1. * - уточняет производитель.

600*

40
0*

80
0*

Общий вид щита

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 32

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров снизу

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

ИБП -

см. "ЭМ" -
6.00 -
10,20 -
- -
- -
- -

Источник
бесперебой-
ного питания

поз. ИБП

Ввод

Электро-
щитовая -

QF
40

 А
, 3

Р

ИБП

см
. с

хе
му

 6
-Щ

СУ

1QF

40А, 3Р

От
6-ЩСУ
I секц.

От
6-ЩСУ
II секц.



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап
строительства. Щит 6-ЩПЭСПЗ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 20

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Гр.1э Гр.2э Гр.3э UG6.1 ШПС6.1 ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 - - -

см. "ЭО" см. "ЭО" см. "ЭО" см. "ПС" см. "ПС" см. "ПС"; "ОВ" см. "ПС"; "ОВ" см. "ПС"; "ОВ" см. "ПС"; "ОВ" - - -
0.06 0.13 0.06 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 - - -
0.30 0.66 0.30 2.53 2.53 0.25 0.25 0.25 0.25 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Аварийное
эвакуацион-
ное свещение

Аварийное
эвакуацион-
ное свещение

Аварийное
эвакуацион-
ное свещение

Блок питания
системы ПС
поз. UG6.1

Шкаф
пожарной

сигнализации
поз. ШПС6.1

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК1

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК2

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК3

Клапан
подпора
воздуха
поз. ПК4

Резерв Резерв Резерв

см. "ЭО" см. "ЭО" см. "ЭО" Пом. 5 Пом. 4 - - - - - - -

Pу= 1,5 кВт

Pр= 1,5 кВт

Iр= 11,5 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

АQF1
In=6 А

2P
хар. "В"

10 кА

AQF4
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

BQF5
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

1QF
25А

2QF
25А

АQF7
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

QF9
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
10
5

3х
1,5

Примечания
1. * - уточняет производитель.
2. ** - учтены в разделе ПС.
3. Фасадная часть панели 5-ЩПЭСПЗ должна иметь отличительную окраску "красную" и табличку с

маркировкой "Не отключать! Питание систем противопожарной защиты".

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=8,173 кA
Iкзmin=5,253 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

6-ЩСУ
до 1QF

АВР

2QF

32А, 3Р

1КМ 2КМ

1QF

32А, 3Р

6-ЩСУ
до 2QF

хар-ка С хар-ка С

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
UG

5.1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
35

3х
1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШП

С5
.1-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
10

3х
1,5

СQF6
In=6 А

1P
хар. "С"

10 кА

SA1 SA2 SA3 SA4

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

40
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

2-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

3-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

4-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

10
3х

1,5

6.1SK**
С2000-СП/220

6.2SK**
С2000-СП/220

6.3SK**
С2000-СП/220

6.4SK**
С2000-СП/220

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 32

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва да

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ
Фасадная часть
панели должна
иметь красный цвет

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 800х400х800*

800*

40
0*

80
0*

ВQF2
In=6 А

2P
хар. "В"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.2э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
20

3х
1,5

СQF3
In=6 А

2P
хар. "В"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
110

3х
1,5

ВQF8
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

см. схему 6-ЩСУ см. схему 6-ЩСУ



Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 63

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва нет

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров снизу

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

Примечания
1. * - уточняет производитель.
2. Схема применима для щитов 6.1-ЩРМ, 6.2-ЩРМ.

Общий вид щита

600*

40
0*

80
0*

- XS1 XS2 XS3 XS4 XS5

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Ввод сети
380/220 В,

50 Гц

Силовой
разъём
3Р+N+PE,
~380 В,

32 А, IP67

Силовой
разъём
3Р+N+PE,
~380 В,

16 А, IP67

Розетка
2Р+PE,
~220 В,

16 А, IP67

Розетка
2Р+PE,
~220 В,
"Shuko"

16 А, IP54

Розетка
2Р,

~36 В,
10 А, IP67

- - - - - -

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 63
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз
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че

ни
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дл
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а,
 м

; п
от
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я
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пр
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, %

ма
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а;
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о
жи
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и 

се
че
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е,

кв
. м

м

Пу
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ов
ой
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па
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т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С
L1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

6-ЩРМ

220/36В
0,25кВА

QF1
In=32 А
3Р
х-ка "С"
10 кА

QF3
In=16 А
30 мА
АС
1Р+N
х-ка "С"
10 кА

QF2
In=16 А
3Р
х-ка "С"
10 кА

QF4
In=16 А
30 мА
АС
1Р+N
х-ка "С"
10 кА

QF5
In=10 А
1Р
х-ка "С"
10 кА

1QS
In=63 А
3Р
10 кА

A B C

6-ЩСУ
QF

63А, 3Р

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап
строительства. Щит 6.1-ЩРМ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 21

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

см. схему 6-ЩСУ

Iкзmax=3,320 кA
Iкзmin=1,238 кA



Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 50

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва нет

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл
12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки навесной

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ДхГхВ) мм 600х400х800*

Примечания
1.  * - уточняет производитель.
2.  Принципиальная схема не служит основанием для нарезки кабельных отрезков.

Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

ЩА-П1 ЩА-П2 В1 В2 ВА1 ВА2 ВА3 ЭК1 ЭК2 ЭК3 ЭК4 АВО1 АВО2 АВО3 АВО4 - - -

см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" - - -
6,3 2,1 4,0 1,1 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
12.0 4.0 7.6 2.1 7.6 7.6 7.6 10.1 10.1 10.1 10.1 1.1 1.1 1.1 1.1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Щит
автоматики
приточной

установки П1

Щит
автоматики
приточной

установки П2

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. В1

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. В2

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. ВА1

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. ВА2

Щит
автоматики
вытяжной
системы
поз. ВА3

Электро-
конвектор
поз. ЭК1

Электро-
конвектор
поз. ЭК2

Электро-
конвектор
поз. ЭК3

Электро-
конвектор
поз. ЭК4

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО1

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО2

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО3

Вентилятор
агрегата
воздушного
отопления
поз. АВО4

Резерв Резерв Резерв

Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 3 Пом. 4 Пом. 1 - - -

Pу= 34,3 кВт

Pр= 26,6 кВт

Iр= 47,4 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 80
Макс. ток КЗ, кА 5
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=5,035 кA
Iкзmin=1,708 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

QF1
In=25 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЩА

-П
1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
4

QF2
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЩА

-П
2-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

1,5

6-ЩВ

QF3
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В1

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF4
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В2

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF5
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ВА

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF6
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ВА

2-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

QF7
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ВА

3-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
25

3х
2,5

АQF8
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

ВQF9
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
20

3х
2,5

СQF10
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
10

3х
2,5

АQF11
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

СQF12
In=6 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

70
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О2
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О3
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

10
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АВ

О4
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

35
3х

1,5

QF13
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

QF14
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

QF15
In=25 А

3P
хар. "С"

10 кА

1QF
80А

2QF
80А

АВР

2QF

100А, 3Р

1КМ 2КМ

1QF

100А, 3Р

хар-ка С хар-ка С

От
6-ЩСУ

см. схему 6-ЩСУ см. схему 6-ЩСУ От
6-ЩСУ

Н.Р.Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап
строительства. Щит 6-ЩВ. Схема

электрическая принципиальная однолинейная

П 22

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов



ЩО-Гр.1

0,66

0,95

3,16

104, 103, 101-1

Рабочее освещение

п.2
5 -

 12
4 -

 0,
9

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

4

фаза A
АВ
C 16 А

ЩО-Гр.2

0,54

0,94

2,61

102, 105, 101-1

Рабочее освещение

п.2
0 -

 99
 - 

0,9
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза C
АВ
C 16 А

ЩО-Гр.3

0,52

0,9

2,63

101-2

Рабочее освещение

п.2
0 -

 11
2 -

 1
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза B
АВ
C 16 А

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

380 В, 50 Гц;
Ру = 1,7 кВт;
Кс = 0,8;
Рр = 1,4 кВт;
cosf = 0,93;
Iр = 2,2 А;

Sр = 1,5 кВА.

Примечание:
Выбор сечений кабелей осуществлён по токам срабатывания аппаратов защиты (ток уставки * Ко).
ЩО в составе 3 аппаратов, Ко = 0.8.
Для 3 проводников: способ монтажа Е, Кп.проводников = 0.8.
Коэффициенты одновременности аппаратов выбраны по ГОСТ 32397;
понижающие коэффициенты совместной прокладки кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52.
Для следующих групп потери были рассчитаны как распределённые:
ЩО-Гр.1, ЩО-Гр.2, ЩО-Гр.3.

Источник питания

Аппарат на вводе
(выключатель автоматический или 

выключатель нагрузки):
номер; тип; ток расцепителя или номинальный 

ток, А

Аппарат на линии:
порядковый номер; тип; ток расцепителя, А; ток 

утечки; фаза

Ма
рк

а, 
се

че
ни

е п
ро

во
дн

ик
а

Сп
ос

об
 пр

ок
ла

дк
и -

 дл
ин

а 
уч

ас
тк

а, 
м 

- п
от

ер
я н

ап
ря

же
ия

, 
%

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное обозначение
на плане

Номер группы

Cosφ

Ip, А

Наименование помещения

Наименование

Ру (Рр), кВт

Пускатель магнитный
(УЗО или другие аппараты):

номер; тип; номинальный ток, А

N
PE

ЩО
ЩРН-24-IP31

A,B,C

Ввод питания от ВРУ
Л3-3-2

ВР
C 40 А

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 23

Отделение полимеризации II-й этап строительства. Щит 6-ЩО.
Схема электрическая принципиальная однолинейная

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Щит 6-ЩО. Схема электрическая принципиальная однолинейная



ЩАО-Гр.1

0,59

0,9

2,98

101-2

Резервное
освещение

п.2
5 -

 12
7 -

 0,
8

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

4

фаза C
АВ
C 16 А

ЩАО-Гр.2

0,3

0,94

1,45

103, 101-1

Резервное
освещение

п.2
0 -

 67
 - 

0,3
ВВ

Гн
г(А

)-L
S 

3x
2,5

фаза A
АВ
C 16 А

ЩАО-Гр.3

0,4

0,95

1,91

102, 105, 101-1

Резервное
освещение

п.2
0 -

 10
9 -

 0,
7

ВВ
Гн

г(А
)-L

S 
3x

2,5

фаза B
АВ
C 16 А

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

Резерв

30 мА
АВ
C 16 А

QF1
фаза A

380 В, 50 Гц;
Ру = 1,3 кВт;
Кс = 0,8;
Рр = 1 кВт;
cosf = 0,92;
Iр = 1,7 А;

Sр = 1,1 кВА.

Примечание:
Выбор сечений кабелей осуществлён по токам срабатывания аппаратов защиты (ток уставки * Ко).
ЩАО в составе 3 аппаратов, Ко = 0.8.
Для 3 проводников: способ монтажа Е, Кп.проводников = 0.8.
Коэффициенты одновременности аппаратов выбраны по ГОСТ 32397;
понижающие коэффициенты совместной прокладки кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52.
Для следующих групп потери были рассчитаны как распределённые:
ЩАО-Гр.1, ЩАО-Гр.2, ЩАО-Гр.3.

Источник питания

Аппарат на вводе
(выключатель автоматический или 

выключатель нагрузки):
номер; тип; ток расцепителя или номинальный 

ток, А

Аппарат на линии:
порядковый номер; тип; ток расцепителя, А; ток 

утечки; фаза

Ма
рк

а, 
се

че
ни

е п
ро

во
дн

ик
а

Сп
ос

об
 пр

ок
ла

дк
и -

 дл
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тк

а, 
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от
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ря
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, 
%

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное обозначение
на плане

Номер группы

Cosφ

Ip, А

Наименование помещения

Наименование

Ру (Рр), кВт

Пускатель магнитный
(УЗО или другие аппараты):

номер; тип; номинальный ток, А

N
PE

ЩАО
ЩРН-24-IP31

A,B,C

Ввод питания от ВРУ
Л3-3-2

ВР
C 40 А

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 24

Отделение полимеризации II-й этап строительства. Щит 6-ЩАО.
Схема электрическая принципиальная однолинейная

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Щит 6-ЩАО. Схема электрическая принципиальная однолинейная



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап строительства.
План расположения электрооборудования
и прокладки силовых сетей на отм. 0,000

П 25

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

60
00

60
00

60
00

60
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

План на отм. 0.000

24
00

0

42000

10%

10%

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

Наименование

Участок полимеризации

Насосная

Венткамера

Электрощитовая

Вспомогательное помещение

Площадь,
м 2

798,10

108,60

61,77

84,14

43,35

Кат,*
поме-
ще-
ния

А

-

Д

В3

В3

ШВВ2-РСУ
ШВВ2.1-РСУ

ШВВ2-ПАЗ
ШВВ2.1-ПАЗ

6-ЩР-ИБП

6-ЩО

ШПС6.1

6-ЩАО

6-ЩПЭСПЗ

ТШ-СПД-СБ6 (CC)
ТШ-СПД6 (CC)

ТШ-ГСС6 (CC)

6-ЩВ

6-ЩЭО

6-ЩСУ

UG6.1
0,5

Н-321.1
5,5

Н-321.2
5,5

Н-322.1
5,5

Н-322.2
5,5

Р-14
11,0

Р-24
37,0

Р-34
37,0

Р-15
11,0

Р-25
37,0

Р-35
37,0

Р-48
7,5

Р-411
7,5

Р-49
7,5

Р-412
7,5

Р-410
7,5

НЦ-24
15,0

НЦ-34
25,0

НЦ-35
15,0

НЦ-25
25,0

6.2-ЩРМ

6.1-ЩРМ

Н-18.2
5,0

AutoCAD SHX Text
В4

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
В3

AutoCAD SHX Text
А



План на отм. +6.000

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап строительства.
План расположения электрооборудования
и прокладки силовых сетей на отм. +6,000

П 26

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

60
00

60
00

60
00

60
00

6000 6000 6000 6000 6000

24
00

0

30000

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

Наименование

Участок полимеризации

Насосная

Венткамера

Электрощитовая

Вспомогательное помещение

Площадь,
м 2

798,10

108,60

61,77

84,14

43,35

Кат,*
поме-
ще-
ния

А

-

Д

В3

В3

Р-14
11,0

Р-24
37,0

Р-34
37,0

Р-15
11,0

Р-25
37,0

Р-35
37,0

Р-48
7,5

Р-411
7,5

Р-49
7,5

Р-412
7,5

Р-410
7,5

AutoCAD SHX Text
А
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ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.
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ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Отделение полимеризации II-й этап строительства.
План расположения электрооборудования

и прокладки силовых сетей вентиляции на отм. 0,000

П 27

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

60
00

60
00

60
00

60
00

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

План на отм. 0.000

24
00

0

42000

10%

10%

Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

Наименование

Участок полимеризации

Насосная

Венткамера

Электрощитовая

Вспомогательное помещение

Площадь,
м 2

798,10

108,60

61,77

84,14

43,35

Кат,*
поме-
ще-
ния

А

-

Д

В3

В3

MM

M

M

6-ЩВ

6-ЩПЭСПЗ

ИТП

ЭК4
2,0

ЭК1
2,0

ЭК2
2,0

ЭК3
2,0

В2
0,93

ВА1
4,0

ВА2
4,0

ПЕ1
0,05

ПЕ2
0,05

АВО1
0,2

АВО4
0,2

АВО2
0,2

АВО3
0,2

M

ВА3
4,0

M

В1
4,0

MM

ПЕ3
0,05

ПЕ4
0,05

П1
3,3

П2
2,0

ПК1
0,05
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А

1 2 3 4 5 6 7 8

Б

В

Г

Д

75 лк

75 лк

200 лк

50 лк

200 лк

1
ЩАО-Гр.2
h=3,0 м

ЩАО-Гр.3
h=3,8 м

7

ЩО-Гр.2
h=3,8 м

7

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

5

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

5

1
ЩО-Гр.1
h=3,0 м

ЩАО-Гр.3
h=3,8 м

7

ЩО-Гр.2
h=3,8 м

7

ЩО-Гр.1
h=3,8 м

2

ЩАО-Гр.2
h=3,8 м

2
ЩАО-Гр.2
h=3,8 м

2

ЩАО-Гр.3
h=3,8 м

2

ЩАО-Гр.2
h=3,8 м

2

ЩАО-Гр.2
h=3,8 м

2

3
ЩО-Гр.1
h=3,5 м

3
ЩО-Гр.1
h=5,5 м3

ЩО-Гр.2
h=5,5 м

10
ЩО-Гр.2
h=2,5 м

10
ЩО-Гр.2
h=2,5 м

1
ЩО-Гр.2
h=2,5 м

1
ЩО-Гр.2
h=2,5 м

1
ЩО-Гр.2
h=2,5 м

ЩАО-Гр.3
h=3,8 м

2

3
ЩО-Гр.1
h=3,5 м

3
ЩО-Гр.1
h=3,5 м

3
ЩО-Гр.1
h=3,8 м

3
ЩО-Гр.1
h=3,8 м

3
ЩО-Гр.1
h=5,5 м

3
ЩАО-Гр.3
h=3,5 м

3
ЩАО-Гр.3
h=3,5 м

ЩО

ЩАО

ЩПЭСПЗ
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Формат А1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 28

Отделение полимеризации II-й этап строительства. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

рабочего и аварийного резервного освещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

1
Установка светильника ACORN LED 40 D150 5000K
Ex на колонне 4

1
Установка светильника SLICK.PRS LED 30 Ex на
стене 4

2
Установка светильника SLICK.PRS LED 30 Ex на
лотке 15

3
Установка светильника SLICK.PRS LED 30 Ex на
стене 13

5
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex
на лотке 6

6
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex с
аккумулятором на лотке 3

7
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 на
лотке 11

10
Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K
Ex на колонне 2

12 Установка светильника URAN  6521-4 LED 16

Отм. 0,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения



А

1 2 3 4 5 6 7 8

Б

В

Г

Д

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

11

ЩАО-Гр.1
h=2,5 м

11
ЩАО-Гр.1
h=2,5 м

11

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

11

ЩАО-Гр.1
h=2,5 м

11

ЩАО-Гр.1
h=2,5 м

11

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

11

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

11

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

11

ЩАО-Гр.1
h=2,5 м

11

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

11

9
ЩАО-Гр.1
h=2,7 м

9
ЩАО-Гр.1
h=2,7 м

9
ЩАО-Гр.1
h=2,7 м

9
ЩАО-Гр.1
h=2,7 м

ЩАО-Гр.1
h=5,5 м

8

ЩАО-Гр.1
h=5,5 м

8

ЩАО-Гр.1
h=5,5 м

8

11
ЩАО-Гр.1
h=3,0 м

11
ЩАО-Гр.1
h=2,9 м 11

ЩАО-Гр.1
h=2,9 м

11
ЩАО-Гр.1
h=2,9 м

4
ЩАО-Гр.1
h=12,5 м

4
ЩО-Гр.3
h=12,5 м

ЩО-Гр.3
h=2,5 м

11

9
ЩАО-Гр.1
h=2,7 м

9
ЩАО-Гр.1
h=2,7 м
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 29

Отделение полимеризации II-й этап строительства. Отм. +6,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

рабочего и аварийного резервного освещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

1

4
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex
на стене 4

8
Установка светильника ACORN LED 20 D120 5000K
Ex на стойке на перилах ограждения 3

9
Установка светильника ACORN LED 20 D150 5000K
Ex на стойке 6

11
Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K
Ex на стойке на перилах ограждения 23

12 Установка светильника URAN  6521-4 LED 16

Отм. +6,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения



А

1 2 3 4 5 6 7 8

Б

В

Г

Д

75 лк

75 лк

200 лк

50 лк

200 лк

ЩПЭСПЗ-Гр.1
h=3,8 м

6

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=2,5 м

ЩПЭСПЗ-Гр.2
h=-0,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=5,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.2

h=5,5 м
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ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 30

Отделение полимеризации II-й этап строительства. Отм. 0,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

эвакуационного освещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

1
Установка светильника ACORN LED 40 D150 5000K
Ex на колонне 4

1
Установка светильника SLICK.PRS LED 30 Ex на
стене 4

2
Установка светильника SLICK.PRS LED 30 Ex на
лотке 15

3
Установка светильника SLICK.PRS LED 30 Ex на
стене 13

5
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex
на лотке 6

6
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 Ex с
аккумулятором на лотке 3

7
Установка светильника SLICK.PRS ECO LED 45 на
лотке 11

10
Установка светильника ACORN LED 30 D120 5000K
Ex на колонне 2

12 Установка светильника URAN  6521-4 LED 16

Отм. 0,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения



А

1 2 3 4 5 6 7 8

Б

В

Г

Д

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=2,5 м
12

ЩПЭСПЗ-Гр.3
h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=2,3 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=2,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=2,3 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=5,3 м
12

ЩПЭСПЗ-Гр.3
h=5,3 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=5,3 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=12,5 м

12
ЩПЭСПЗ-Гр.3

h=2,5 м
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

ПСИ22060-ИОС1.2

ООО "Полипласт Новомосковск"

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год П 31

Отделение полимеризации II-й этап строительства. Отм. +6,000.
План расположения электрооборудования  и прокладки сетей

эвакуационного освещения

27.01.23Разраб. Исаев
27.01.23Пров. Радовский
27.01.23Гл. спец. Квашнина

27.01.23Н. контр. Юренков
27.01.23Нач. отд. Касьянов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
Ведомость узлов установки электрооборудования

12 Установка светильника URAN  6521-4 LED 16

Отм. +6,000. План расположения электрооборудования  и прокладки сетей электроосвещения
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ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ГРЩ. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 32

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

18-ЩР1 18-ЩР-ИБП 18-ЩВ 18-ЩЭК 18-ЩЭО 18-ЩО 18-ЩПЭСПЗ ТШ-СПД-СБ18 3.1 - - - Ввод 18-ЩР2 18-ЩР3 18-ЩР4 18-ИБП 18-ЩВ 18-ЩПЭСПЗ 18-ЩАО ТШ-ГГС18 ТШ-СПД18 18-ИТП 3.2 - - -

- - см. "ОВ" см. "ОВ" см. "СЭО" - - см. "СС" - - - - - - - - - см. "ОВ" - - см. "СС" см. "СС" - - - - -
38,5 11,50 56,70 22,50 20,00 3,30 1,60 7,00 15,00 - - - - 15,3 13,3 3,5 40,00 56,70 1,60 1,00 7,00 7,00 1,00 15,00 - - -
58,8 17,4 60,6 34,1 33,7 5,1 2,3 33.5 26,7 - - - - 23,3 20,5 5,4 67,3 60,6 2,3 1,5 33.5 33.5 5,4 26,7 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Щит силовой
розеточный
поз. 18-ЩР1

Щит силовой
распредели-

тельный
поз.

18-ЩР-ИБП

Щит силовой
вентиляцион-

ного
оборудования
поз. 18-ЩВ
(ввод 1)

Щит силовой
распредели-
тельный для
электроконве
кторов поз.

18-ЩЭК

Щит системы
электро-
обогрева

поз. 18-ЩЭО

Щит
рабочего
освещения
поз. 18-ЩО

Панель систем
противо-
пожарной
защиты

поз. 18-ПЭСПЗ
(ввод 2)

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-СПД-СБ18

Дистиллятор
поз. 3.1

Резерв Резерв Резерв -
Щит силовой
розеточный
поз. 18-ЩР2

Щит силовой
розеточный
поз. 18-ЩР3

Щит силовой
розеточный
поз. 18-ЩР4

Источник
бесперебой-
ного питания

поз.
18-ЩР-ИБП

Щит силовой
вентиляцион-

ного
оборудования
поз. 18-ЩВ
(ввод 2)

Панель систем
противо-
пожарной
защиты

поз. 18-ПЭСПЗ
(ввод 1)

Щит
аварийного
освещения
поз. 18-ЩАО

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-ГГС18

Телеком-
муникацион-
ный шкаф 19”

поз.
ТШ-СПД18

Электричес-
кий шкаф

ИТП
поз. 18-ИТП

Дистиллятор
поз. 3.2

Резерв Резерв Резерв

Пом. 103 Пом. 105 Пом. 107 Пом. 106 Пом. 106 Пом. 106 Пом. 106 Пом. 105 Пом. 103 - - - - Пом. 109 Пом. 112 Пом. 118 Пом. 106 Пом. 107 Пом. 106 Пом. 106 Пом. 105 Пом. 107 Пом. 103 - - -

Pу1= 176,1 кВт

Pр1= 158,5 кВт

Iр1= 282,5 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 630
Макс. ток КЗ, кА 35
Материал Медь
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хо

дя
щи

х 
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Данные расцепителя
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т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
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д
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че

ни
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Эл
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к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

1А,1В,1С

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кAIL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

Р1
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

35

1QF1
In=100А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

Р-
ИБ

П-
Н1 0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

16

1QF2
In=63А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
35

1QF3
In=125А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

ЭК
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

16

1QF4
In=63А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

ЭО
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

16

1QF5
In=63А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

О-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
4

1QF6
In=25А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ТШ

-С
ПД

-С
Б1

8-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
6

А11QF7
In=40А

1P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

Р2
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

25

2QF1
In=80А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

Р3
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

25

2QF2
In=80А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

Р4
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

6

2QF3
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-И

БП
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

35

2QF4
In=125А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

В-
Н2

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

5х
35

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

ПЭ
СП

З-
Н1 0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
15

5х
6

1QF6
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

ПЭ
СП

З-
Н2 0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
15

5х
6

2QF6
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

2QF5
In=125А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-Щ

АО
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
5х

4

2QF7
In=25А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ТШ

-Г
ГС

18
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
6

B12QF8
In=40А

1P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ТШ

-С
ПД

18
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
6

B12QF9
In=40А

1P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
18
-И

ТП
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

4

2QF10
In=20А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
3.1

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
6

1QF8
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
3.2

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
6

2QF11
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

А11QF7
In=40А

1P
хар. "C"

10 кА

1QF6
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

1QF8
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

B12QF9
In=40А

1P
хар. "C"

10 кА

2QF10
In=20А

3P
хар. "C"

10 кА

2QF11
In=32А

3P
хар. "C"

10 кА

Pу2= 161,4 кВт

Pр2= 145,3 кВт

Iр2= 258,9 А

2А,2В,2С
IIL1, IIL2, IIL3, N, PE Секция II   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кA

Pу3= 280,5 кВт

Pр3= 252,9 кВт

Iр3= 425,8 А

Авар. режим:

2А,2В,2С

А А
VА

А А
VА

1TA1-1TA3
500/5

2TA1-2TA3
500/5

0...500В
PVPА

500/5А 0...500В
PVPА

500/5А

АВР

М

КТП-4
РУ-0,4 кВ
I секция

1QF*

630А, 3Р

см. схему КТП-4 КТП-4
РУ-0,4 кВ
II секция

2QF*

630А, 3Р

см. схему КТП-4

1QF
In=630 А
Ir=500 A
3P

2QF
In=630 А
Ir=500 A
3P

3QF
In=400 А
Ir=400 A
3P

PIK PIK



N

РЕ

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кA

АQF1
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
4.1

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

BQF2
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
4.2

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

CQF3
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

QF4
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

QF5
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

18-ЩР1

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
4.3

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
2.1

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
2.2

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

QF6
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
2.3

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

АQF7
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

BQF8
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.2
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

СQF9
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.3
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

АQF10
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.4
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

BQF11
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.5
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

СQF12
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.6
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

АQF13
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.7
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

BQF14
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.8
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

СQF15
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.9
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

30
3х

2,5

АQF16
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF17
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

СQF18
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF19
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

Pу= 38,5 кВт

Pр= 32,7 кВт

Iр= 58,8 А

4.1 4.2 4.3 2.1 2.2 2.3 Гр.1.1 Гр.1.2 Гр.1.3 Гр.1.4 Гр.1.5 Гр.1.6 Гр.1.7 Гр.1.8 Гр.1.9 Гр.1.10 - - -

см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - -
2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2.10 3.20 2.10 2.10 3.10 2.42 3.00 2.72 3.0 2.2 - - -
10,5 10,5 10,5 9,6 9,6 9,6 10,6 15,3 10,6 10,6 15,7 12,2 15,2 13,7 15,2 11,1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сушильный
шкаф

поз. 4.1

Сушильный
шкаф

поз. 4.2

Сушильный
шкаф

поз. 4.3

Печь
муфельная
поз. 2.1

Печь
муфельная
поз. 2.2

Печь
муфельная
поз. 2.3

Розеточная
сеть для

поз. 5, 28, 30

Розеточная
сеть для

поз. 19, 20,
26, 30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 20, 24,
25, 30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 20, 21,
25, 25, 27,

30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 1, 23, 24,
26, 30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 1, 23, 24,
30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 1, 19, 24,
26, 30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 1, 19, 24,
29, 30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 1, 19, 24,
26, 30, 31

Розеточная
сеть для
поз. 6, 32

Резерв Резерв Резерв

пом. 103 - - -

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

1А,1В,1С
IL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

9 шт.5 шт.3 шт. 9 шт. 7 шт. 7 шт. 7 шт. 7 шт. 7 шт.

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.1.1
0

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

2 шт.

От
18-ГРЩ

QF
100 А, 3Р

In=80 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

см. схему 18-ГРЩ

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩР1. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 33

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов



N

РЕ

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кA

АQF1
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
4.4

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

BQF2
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
4.5

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

CQF3
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF4
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF5
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

18-ЩР2

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
6.2

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.2.
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.2.
2

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

СQF6
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.2.
3

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

АQF7
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.2.
4

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

BQF8
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.2.
5

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

СQF9
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF10
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF11
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

СQF12
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

Pу= 15,3 кВт

Pр= 13,8 кВт

Iр= 23,3 А

4.4 4.5 6.2 Гр.2.1 Гр.2.2 Гр.2.3 Гр.2.4 Гр.2.5 - - - -

см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - - -
2,2 2,2 2,2 1.82 1.61 1.26 1.70 2.30 - - - -
10,5 10,5 10,5 9,2 8,1 6,4 8,6 11,6 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Сушильный
шкаф

поз. 4.4

Сушильный
шкаф

поз. 4.5

Термостат
поз. 6.2

Розеточная
сеть для
поз. 23,
24, 31

Розеточная
сеть для

поз. 22, 24,
29, 30, 31

Розеточная
сеть для

поз. 20, 21,
25, 26, 31, 32

Розеточная
сеть для
поз. 20,
25, 26, 31

Розеточная
сеть для
поз. 20,

24, 26, 31

Резерв Резерв Резерв Резерв

пом. 109 пом. 110 - - - -

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

1А,1В,1С
IL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

7 шт.9 шт.

In=63 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

5 шт. 7 шт. 10 шт.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩР2. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 34

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

От
18-ГРЩ

QF
80 А, 3Р

см. схему 18-ГРЩ



N

РЕ

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кA

QF1
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА
L=

  
  

м;
ΔU

= 
  

  
%

XS
1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

QF2
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
XS

2-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

5х
2,5

CQF3
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF4
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF5
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

18-ЩР3

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3.
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3.
2

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3.
3

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

СQF6
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF7
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF8
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

СQF9
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

Pу= 13,3 кВт

Pр= 12,1 кВт

Iр= 20,5 А

XS1 XS2 Гр.3.1 Гр.3.2 Гр.3.3 Гр.3.4 Гр.3.5 Гр.3.6 Гр.3.7 - - - -

- - см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ см. ТХ - - - -
0,5 0,5 1,9 2,3 1,7 1,7 1,6 2,8 0.24 - - - -
0.8 0.8 9,6 11,8 8,6 8,6 8,1 14,1 1,2 - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

Розетка
380 В

Розетка
380 В

Розеточная
сеть для
поз. 7, 11

Розеточная
сеть для
поз. 9, 10,
12, 18, 20

Розеточная
сеть для
поз. 16, 17

Розеточная
сеть для
поз. 17, 18,

20, 32

Розеточная
сеть для

поз. 13, 15, 18

Розеточная
сеть для
поз. 14

Розеточная
сеть

Резерв Резерв Резерв Резерв

пом. 112 пом. 113 - - - -

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

1А,1В,1С
IL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

In=63 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

АQF10
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3.
4

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3.
5

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3.
6

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.3.
7

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

BQF11
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

CQF12
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF13
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩР3. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 35

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

От
18-ГРЩ

QF
80 А, 3Р

см. схему 18-ГРЩ



N

РЕ

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кA

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.4.
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.4.
2

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

18-ЩР4

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.4.
3

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.4.
4

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

Pу= 3,5 кВт

Pр= 3,2 кВт

Iр= 5,4 А

Гр.4.1 Гр.4.2 Гр.4.3 Гр.4.3 Гр.4.4 - - -

- - - - - - - -
0.66 0.78 0.18 0.90 0.96 - - -
3,3 3,9 0,9 4,5 4,8 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

Розеточная
сеть 220 В

Розеточная
сеть 220 В

Розеточная
сеть 220 В

Розеточная
сеть 220 В

Розеточная
сеть 220 В

Резерв Резерв Резерв

пом. 104,
108, 122 пом. 118 пом. 116, 117,

119, 120 пом. 114, 115 - - -

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а

Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

1А,1В,1С
IL1, IL2, IL3, N, PE Секция I   ~400/230B, 400А, 10,0 кА

In=25 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

11 шт. 13 шт. 15 шт. 16 шт.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩР4. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 36

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

От
18-ГРЩ

QF
32 А, 3Р

см. схему 18-ГРЩ

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

.4.
3

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
2,5

13 шт.

АQF1
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF2
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

CQF3
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF4
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF5
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

СQF6
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF7
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

BQF8
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА



ШК2-РСУ ШК3-РСУ ШК1-РСУ ШК4-РСУ ШК-ПАЗ Ш1-БД Ш2-БД ШС - - - Ввод

см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" - - - - - - -
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.50 1.50 1.00 - - - -
7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 5.1 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ2-РСУ

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ3-РСУ

Шкаф
контроллерны

й
РСУ

поз. ШК1-РСУ

Шкаф
контроллерны

й
РСУ

поз. ШК4-РСУ

Шкаф
контроллерны

й
ПАЗ

поз. ШК-ПАЗ

Сервер
БД

поз. Ш1-БД

Сервер
БД

поз. Ш2-БД

Шкаф
сетевой
поз. ШС

Резерв Резерв Резерв -

Пом. 101 Пом. 102 Пом. 105 - - - -

Pу= 11,5 кВт

Pр= 10,4 кВт

Iр= 17,4 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 100
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кA

1L1, 1L2, 1L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

А1QF1
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В5
-Р

СУ
-Р

СУ
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

В1QF2
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В5
.1-

РС
У-

Н1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

С1QF3
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

А1QF4
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

18-ЩР-ИБП

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В5
-П

АЗ
-Н

1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В5
.1-

ПА
З-

Н1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

А1QF10
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В1QF11
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

С1QF9
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В1QF5
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШВ

В5
.1-

ПА
З-

Н1 0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АР

М1
-Н

1, 
АР

М2
-Н

1, 
АР

М3
-Н

1 
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

4шт. L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АР

М1
-Н

1, 
АР

М2
-Н

1, 
АР

М3
-Н

1 
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

3шт. L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АР

М1
-Н

1, 
АР

М2
-Н

1, 
АР

М3
-Н

1 
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

3шт. L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АР

М1
-Н

1, 
АР

М2
-Н

1, 
АР

М3
-Н

1 
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

3шт. L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АР

М1
-Н

1, 
АР

М2
-Н

1, 
АР

М3
-Н

1 
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

4шт. L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
АР

М1
-Н

1, 
АР

М2
-Н

1, 
АР

М3
-Н

1 
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

2шт.

С2QF9
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

А2QF10
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В2QF11
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

С2QF12
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

А2QF13
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В2QF14
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

Примечания
1. * - уточняет производитель.

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х4

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩР-ИБП. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 37

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

Перечень параметров на изготовление
низковольтного комплектного устройства (НКУ)
1 Номинальный ток сборных шин, А 100

2 Материал сборных шин медь

3
Ток термической стойкости
(действ. значение за 1 с), кА 10

4 Номинальное напряжение главных цепей, В 380

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Система автоматического ввода резерва нет

7 Состав НКУ по схеме

8 Степень защиты оболочки
по ГОСТ 14254-2015 не менее IP31

9 Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

10 Форма секционирования
по ГОСТ Р 51321.1-2007 1

11 Материал каркаса НКУ металл

12 Цвет НКУ RAL7032

13 Степень защиты от механических ударов IK08

14 Вид установки напольный

15 Марка НКУ Модульный

16 Вид обслуживания одностороннее

17
Номинальная отключающая способность
аппаратов при КЗ, кА по схеме

18 Тип системы заземления TN-S

19 Ввод питающих фидеров сверху

20 Ввод отходящих фидеров сверху

21
Лампа освещения и розетка в каждой
секции сборки нет

22
Класс точности приборов измерения
(технический учёт) нет

23 Протокол подключения для АСУ нет

24 Аппараты для подключения к АСУ нет

25 ИБП для цепей управления нет

26 Соответствие стандарту
ГОСТ IEC 61439-1-2013 да

27 Заземление дверей секций да

28 Наличие кабельных вводов в комплекте да

29 Производитель оборудования НКУ -

30 Габариты НКУ, (ШхГхВ) мм 800х400х1200*

In=50 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

QF
63 А, 3Р

см. схему 18-ГРЩ

А, В, С
2L1, 2L2, 2L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

In=100 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

Ввод 18-ИБП ШК2-РСУ ШК3-РСУ ШК1-РСУ ШК4-РСУ ШК-ПАЗ Ш1-БД Ш2-БД ШС АРМ1, АРМ2,
АРМ3, АРМ4

АРМ5,
АРМ6, АРМ7

АРМ8,
АРМ9, АРМ10

АРМ11,
АРМ12, АРМ13

АРМ16, АРМ17,
АРМ18, АРМ19

АРМ16,
АРМ17 - - -

- - см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" см. "АТХ" - - - - - - - - - - - -
- 40.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.50 1.50 1.00 3.00 2.25 2.25 2.25 3.00 1.50 - - -
- - 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 5.1 15,2 11,4 11,4 11,4 15,2 7,6 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Источник
бесперебой-
ного питания
поз. 18-ИБП

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ2-РСУ

Шкаф
удаленного

ввода-вывода
поз.

ШВВ3-РСУ

Шкаф
контроллерны

й
РСУ

поз. ШК1-РСУ

Шкаф
контроллерны

й
РСУ

поз. ШК4-РСУ

Шкаф
контроллерны

й
ПАЗ

поз. ШК-ПАЗ

Сервер
БД

поз. Ш1-БД

Сервер
БД

поз. Ш2-БД

Шкаф
сетевой
поз. ШС

Рабочее
место

оператора
поз.

АРМ1, АРМ2,
АРМ3, АРМ4

Рабочее
место

оператора
поз.

АРМ5,
АРМ6, АРМ7

Рабочее
место

оператора
поз.

АРМ8,
АРМ9, АРМ10

Рабочее
место

оператора
поз.

АРМ11,
АРМ12, АРМ13

Рабочее
место

оператора
поз.

АРМ16, АРМ17,
АРМ18, АРМ19

Рабочее
место

оператора
поз.

АРМ16,
АРМ17

Резерв Резерв Резерв

- 105 Пом. 101 Пом. 102 пом. 105 Пом. 101 Пом. 102 - - -

А2QF16
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

В2QF17
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

С2QF15
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

А2QF1
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В2QF2
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

С2QF3
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

А2QF4
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В2QF5
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

А2QF7
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

С2QF6
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В2QF8
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

А1QF7
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШК

2-
РС

У-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШК

2-
РС

У-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

С1QF6
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

В1QF8
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ШК

2-
РС

У-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

18-ИБП QF
125 А, 3Р

см. схему 18-ГРЩОт
18-ГРЩ
I секц.

От
18-ГРЩ
II секц.

Pу= 25,8 кВт

Pр= 23,2 кВт

Iр= 39,1 А



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х4

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩВ. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 38

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

ЩА-П1 ЩА-П2 ЩА-П3 В1 В2 В3 В4 В5 В6 К1.1Н К1.1В К1.2Н К1.2В К2.1Н К2.1В К2.2Н К2.2В К3.1Н К3.1В К3.2Н К3.2В К4.1Н К4.1В К4.2Н К4.2В К5Н К5В К6Н К6В К7Н К7В К8Н К8В - - -

см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" - - -
1,2 4,2 0,5 0,2 1,1 0,2 0,6 0,1 0,1 2,55 0,1 2,55 0,1 5,1 0,1 5,1 0,1 7,6 0,1 7,6 0,1 3,7 0,1 3,7 0,1 2,1 0,1 2,6 0,1 2,6 0,1 2,1 0,1 - - -
2.3 8.0 0.9 1.1 2.1 1.1 1.1 0.6 0.6 12.9 0.5 12.9 0.5 8.6 0,2 8.6 0,5 14.4 0,2 14.4 0,5 18.7 0.5 18.7 0.5 10.6 0.5 13.1 0.5 13.1 0.5 10.6 0.5 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Щит
автоматики
приточной

установки П1

Щит
автоматики
приточной

установки П2

Щит
автоматики
приточной

установки П3

Вытяжной
вентилятор

поз. В1

Вытяжной
вентилятор

поз. В2

Вытяжной
вентилятор

поз. В3

Вытяжной
вентилятор

поз. В4

Вытяжной
вентилятор

поз. В5

Вытяжной
вентилятор

поз. В6

Наружный
блок

кондиционера
поз. К1.1Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К1.1В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К1.2Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К1.2В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К2.1Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К2.1В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К2.2Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К2.2В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К3.1Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К3.1В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К3.2Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К3.2В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К4.1Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К4.1В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К4.2Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К4.2В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К5Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К5В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К6Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К6В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К7Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К7В

Наружный
блок

кондиционера
поз. К8Н

Внутренний
блок

кондиционера
поз. К8В

Резерв Резерв Резерв

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pу= 56,7 кВт

Pр= 33,9 кВт

Iр= 60,6 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 80
Макс. ток КЗ, кА 5
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=5,035 кA
Iкзmin=1,708 кA

L1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

QF1
In=40 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЩА

-П
1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
30

3х
4

QF2
In=40 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЩА

-П
2-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

4

QF3
In=40 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЩА

-П
3-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

4

АQF4
In=25 А

1P
хар. "С"

10 кА

18-ЩВ

QF5
In=25 А

3P
хар. "С"

10 кА

ВQF6
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В1

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
4

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В2

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
4

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В3

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
4

SA-В1 SA-В3

QF7
In=25 А

3P
хар. "С"

10 кА

СQF8
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В4

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
4

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В5

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
4

SA-В3

АQF9
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
В6

-Н
1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
4

SA-В6 L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К8

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

CQF21
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К8

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К7

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

CQF20
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К7

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К6

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

CQF19
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К6

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

CQF18
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

CQF17
In=25 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

CQF16
In=25 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К1

.2Н
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

CQF11
In=25 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К1

.2В
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

5
5х

2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К1

.1Н
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

15
3х

2,5

CQF10
In=25 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К1

.1В
-Н

1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

5
5х

2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

QF15
In=20 А

3P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

QF14
In=20 А

3P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

QF13
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

Н-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

QF12
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
К5

В-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
5

5х
2,5

Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р. Н.Р.

1QF
100А

2QF
100А

АВР

2QF

125А, 3Р

1КМ 2КМ

1QF

125А, 3Р

хар-ка С хар-ка С

От
18-ГРЩ
I секц.

От
18-ГРЩ
II секц.

см. схему 18-ГРЩ см. схему 18-ГРЩ



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩПЭСПЗ. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 39

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

PU18.1 UG18.1 ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК8 Гр1э Гр2э Гр3э - - -

см. "ПС" см. "ПС" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ЭО" см. "ЭО" см. "ЭО" - - -
0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.16 0.04 0.04 - - -
2.53 2.53 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.8 0.2 0.2 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Блок
управления
пожарной

сигнализации
поз. PU18.1

Блок
управления
пожарной

сигнализации
поз. UG18.1

Блок
управления

С2000-СП/220
поз. ПК1

Блок
управления

С2000-СП/220
поз. ПК2

Блок
управления

С2000-СП/220
поз. ПК3

Блок
управления

С2000-СП/220
поз.ПК4

Блок
управления

С2000-СП/220
поз.ПК4

Блок
управления

С2000-СП/220
поз.ПК4

Блок
управления

С2000-СП/220
поз.ПК4

Блок
управления

С2000-СП/220
поз.ПК4

Аварийное
эвакуационное
освещение

Аварийное
эвакуационное
освещение

Аварийное
эвакуационное
освещение

Резерв Резерв Резерв

Пом. 102 - - - - - - - - - - - - - -

Pу= 1,6 кВт

Pр= 1,6 кВт

Iр= 2,3 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 25
Макс. ток КЗ, кА 10
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

АQF1
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

QF8
In=16 А

3P
хар. "С"

10 кА

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=5,173 кA
Iкзmin=2,130 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
PU

18
.1-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
15

3х
1,5

СQF3
In=10 А

1P
хар. "С"

10 кА

SA1 SA2 SA3 SA4

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

2-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

3-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

4-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

1SK
С2000-СП/220

2SK
С2000-СП/220

3SK
С2000-СП/220

4SK
С2000-СП/220

СQF6
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

ВQF5
In=6 А

1P
хар. "В"

10 кА

АQF4
In=6 А

1P
хар. "В"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

1э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
90

3х
1,5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

2э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
80

3х
1,5

1QF
25А

2QF
25А

АВР

2QF

32А, 3Р

1КМ 2КМ

1QF

32А, 3Р

хар-ка С хар-ка С

От
18-ГРЩ
I секц.

От
18-ГРЩ
I секц.

см. схему 18-ГРЩ см. схему 18-ГРЩ

АQF7
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

ВQF2
In=16 А

1P
хар. "С"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
UG

18
.1-

Н1
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
15

3х
1,5

ВQF5
In=6 А

1P
хар. "В"

10 кА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
Гр

3э
0,0

6
ВВ

Гн
г(А

)-F
RL

S
90

3х
1,5

SA5

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

5-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

5SK
С2000-СП/220

SA6

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

6-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

6SK
С2000-СП/220

SA7

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

7-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

7SK
С2000-СП/220

SA8

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ПК

8-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-F

RL
S

20
3х

1,5

8SK
С2000-СП/220



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А2

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Щит 18-ЩЭК. Схема электрическая

принципиальная однолинейная

П 40

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

ЭК1 ЭК2 ЭК3 ЭК4 ЭК5 ЭК6 ЭК7 ЭК8 ЭК9 ЭК10 ЭК11, ЭК12 - - -

см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" см. "ОВ" - - -
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 - - -
10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 7.6 10.1 10.1 15,2 - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

Электро-
конвектор
поз. ЭК1

Электро-
конвектор
поз. ЭК2

Электро-
конвектор
поз. ЭК3

Электро-
конвектор
поз. ЭК4

Электро-
конвектор
поз. ЭК5

Электро-
конвектор
поз. ЭК6

Электро-
конвектор
поз. ЭК7

Электро-
конвектор

поз. ЭК1-ЭК3

Электро-
конвектор
поз. ЭК9

Электро-
конвектор
поз. ЭК10

Электро-
конвектор

поз. ЭК11, ЭК12
Резерв Резерв Резерв

Пом. 101 Пом. 102 Пом. 105 Пом. 106 Пом. 109 Пом. 112 - - -

Pу= 22,5 кВт

Pр= 20,2 кВт

Iр= 34,1 А

Данные питающей сети

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

вв
од

а
Обозначение

Данные расцепителя

Сб
ор

ны
е 

ши
ны Ном. напряжение,

кВ 0,4/0,23

Ном. ток, А 80
Макс. ток КЗ, кА 5
Материал Медь

За
щи

тн
ый

 а
пп

ар
ат

от
хо

дя
щи

х 
ли

ни
й Обозначение

Данные расцепителя

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т Обозначение, тип,

Iном, А;
расцепитель, А

Ка
бе

ль
, п

ро
во

д

Об
оз

на
че

ни
е;

дл
ин

а,
 м

; п
от

ер
я

на
пр

яж
ен

ия
, %

ма
рк

а;
 к

ол
-в

о
жи

л 
и 

се
че

ни
е,

кв
. м

м

Эл
ек

тр
оп

ри
ём

ни
к

Условное изображение

Обозначение

Тип
Руст или Рном, кВт

Ток, А

Iрасч или Iном
Iпуск
Ikmax
Ikmin

Наименование

Расположение (номер помещения)

N

РЕ

А, В, С

Iкзmax=5,035 кA
Iкзmin=1,708 кAL1, L2, L3, N, PE    ~400/230B, 25А, 10,0 кА

18-ЩЭК

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

АQF1
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

2 шт.L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

ВQF2
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

СQF3
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

АQF4
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

ВQF5
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

СQF6
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

АQF7
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

ВQF8
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

СQF9
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

АQF10
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

L=
  

  
м;

ΔU
= 

  
  

%
ЭК

1-
Н1

0,0
6

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
15

3х
2,5

ВQF11
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

СQF12
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

АQF13
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

ВQF14
In=16 А

2P
хар. "С"

10 кА
30 мА

In=50 А
3P

1QF

10 кА
хар. "С"

От
18-ГРЩ

QF
63 А, 3Р

см. схему 18-ГРЩ



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
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нв
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Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

27.01.23
27.01.23
27.01.23

27.01.23
27.01.23

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус. Щит 18-ЩО.
Схема принципиальная группового щитка

рабочего освещения

П 41

Никишина
Исаев
Квашнина

Радовский
Касьянов

Гр
1

-
0,3

1
-

0,9
5

-
1.4

2
-

45
6,8

6
-

0.0
6

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

Гр1 Гр2 Гр3 Гр4 Гр5 Гр6 Гр7 Гр8 Гр9 Гр10 Гр11 Гр12 Гр13 Гр14 -

0,31 0,16 0,24 0,26 0,13 0,21 0,26 0,36 0,20 0,12 0,26 0,19 0,12 0,50 -

1,42 0,73 1,10 1,19 0,58 0,96 1,19 1,65 0,92 0,55 1,19 0,87 0,55 2,29 -

Рабочее освещение Рабочее освещение Рабочее освещение Ремонтное освещение
220/36В Рабочее освещение Рабочее освещение Рабочее освещение Ремонтное освещение

220/36В Рабочее освещение Рабочее освещение Рабочее освещение Рабочее освещение Рабочее освещение Ремонтное освещение
220/36В

Резерв

пом. 102 пом. 101 пом. 122, 125, 126 пом. 117, 118 пом. 119, 120, 121 пом. 115, 116 пом. 113, 114 пом. 109, 110, 111 пом. 103, 124 пом. 107, 123 пом. 104, 108 пом. 105, 106 пом. 112 пом. 106, 107 -

Pу= 3.32 кВт cosφ=0,95
Pр= 3.32 кВт kс=1,0
Iр= 5.04 А

Гр
2

-
0,1

6
-

0,9
5

-
0.7

3
-

45
5,5

4
-

0.0
5

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

Гр
3

-
0,2

4
-

0,9
5

-
1.1

0
-

60
4,
66

-
0.0

4
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

1,5

Данные питающей сети

Аппарат на вводе:
(выключатель автоматический
или выключатель нагрузки):

номер; тип; ток расцепителя или
номинальный ток, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Аппарат на линии:
(выключатель автоматический

или предохранитель):
номер; тип; ток расцепителя

или плавкой вставки, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Ма
рк

ир
ов

ка
 -

 р
ас

че
тн

ая
на

гр
уз

ка
, к

Вт
 -

 к
оэ

фф
и-

ци
ен

т 
мо

щн
ос

ти
 -

 р
ас

че
тн

ый
то

к, 
А 

- 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а,
 м

Мо
ме

нт
 н

аг
ру

зк
и, 

кВ
т·

м 
-

по
те

ря
 н

ап
ря

же
ни

я, 
% 

- 
ма

рк
а,

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Обозначение по плану

Установленная мощность, кВт

Расчётный ток, А

Наименование потребителя,
назначение линии

Номер сооружения

18-ЩО
~400/230 В, 50 Гц

1QF
In=10А
3P
хар."В"

18-ГРЩ
1 секция

QF*

25 А, 3Р

 см. схему 18-ГРЩ

N

РЕ

А,В,С

АQF1
In=6 А

1P
хар. "B"

ВQF2
In=6 А

1P
хар. "B"

СQF3
In=6 А

1P
хар. "B"

Гр
4

-
0,2

6
-

0,9
5

-
1.1

9
-

50
6,3

7
-

0.0
5

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

АQF4
In=6 А

1P
хар. "B"

ВQF14
In=6 А

1P
хар. "B"

1. * - номера автоматических выключателей см. схему 18-ГРЩ.

Гр
5

-
0,1

3
-

0,9
5

-
0.5

8
-

35
3,4

2
-

0.0
3

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

Гр
6

-
0,2

1
-

0,9
5

-
0.9

6
-

45
4,
32

-
0.0

4
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

1,5

Гр
7

-
0,2

6
-

0,9
5

-
1.1

9
-

60
9,3

6
-

0.0
8

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

ВQF5
In=6 А

1P
хар. "B"

СQF6
In=6 А

1P
хар. "B"

АQF7
In=6 А

1P
хар. "B"

Гр
8

-
0,3

6
-

0,9
5

-
1.6

5
-

85
13
,4
4

-
0.1

1
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

1,5

ВQF8
In=6 А

1P
хар. "B"

Гр
9

-
0,2

0
-

0,9
5

-
0.9

2
-

50
5,7

2
-

0.0
5

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

Гр
10

-
0,1

2
-

0,9
5

-
0.5

5
-

35
1,5

-
0.0

1
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

1,5

Гр
11

-
0,2

6
-

0,9
5

-
1.1

9
-

25
3,2

2
-

0.0
3

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

СQF9
In=6 А

1P
хар. "B"

АQF10
In=6 А

1P
хар. "B"

ВQF11
In=6 А

1P
хар. "B"

Гр
12

-
0,1

9
-

0,9
5

-
0.8

7
-

20
1,5

6
-

0.0
1

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

СQF12
In=6 А

1P
хар. "B"

Гр
13

-
0,1

2
-

0,9
5

-
0.5

5
-

55
5,1

-
0.0

4
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

1,5

АQF13
In=6 А

2P
хар. "B"

СQF15
In=6 А

1P
хар. "B"

Гр
13

-
0,5

0
-

0,9
5

-
2.2

9
-

25
4,
38

-
0.0

4
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

1,5



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

27.01.23
27.01.23
27.01.23

27.01.23
27.01.23

Формат А4х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус. Щит 18-ЩАО.
Схема принципиальная группового щитка

аварийного резервного освещения

П 42

Никишина
Исаев
Квашнина

Радовский
Касьянов

Гр
1а

-
0,1

2
-

0,9
5

-
0.5

5
-

45
4,
58

-
0.0

4
-

ВВ
Гн

г(А
)-L

S
3х

1,5

Гр1а Гр2а Гр3а Гр4а Гр5а Гр6а -

0,12 0.21 0,22 0.21 0.16 0,06 -

0,55 0.96 1,01 0.96 0.73 0,27 -

Аварийное резервное
освещение

Аварийное резервное
освещение

Аварийное резервное
освещение

Аварийное резервное
освещение

Аварийное резервное
освещение

Аварийное резервное
освещение Резерв

пом. 109, 111 пом. 103 пом. 105, 106, 107 пом. 102 пом. 101 пом. 112 -

Pу= 0,98 кВт cosφ=0,95
Pр= 0.98 кВт kс=1,0
Iр= 1.49 А

Гр
2а

-
0,2

1
-

0,9
5

-
0.9

6
-

45
5.9

8
-

0.0
5

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

Гр
3а

-
0,2

2
-

0,9
5

-
1.0

1
-

25
1,7

1
-

0.0
1

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

Данные питающей сети

Аппарат на вводе:
(выключатель автоматический
или выключатель нагрузки):

номер; тип; ток расцепителя или
номинальный ток, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Аппарат на линии:
(выключатель автоматический

или предохранитель):
номер; тип; ток расцепителя

или плавкой вставки, А

Пускатель магнитный:
тип; ток нагревательного

элемента, А

Ма
рк

ир
ов

ка
 -

 р
ас

че
тн

ая
на

гр
уз

ка
, к

Вт
 -

 к
оэ

фф
и-

ци
ен

т 
мо

щн
ос

ти
 -

 р
ас

че
тн

ый
то

к, 
А 

- 
дл

ин
а 

уч
ас

тк
а,
 м

Мо
ме

нт
 н

аг
ру

зк
и, 

кВ
т·

м 
-

по
те

ря
 н

ап
ря

же
ни

я, 
% 

- 
ма

рк
а,

се
че

ни
е 

пр
ов

од
ни

ка

Обозначение по плану

Установленная мощность, кВт

Расчётный ток, А

Наименование потребителя,
назначение линии

Номер сооружения

18-ЩАО
~400/230 В, 50 Гц

1QF
In=10А
3P
хар."В"

18-ГРЩ
2 секция

QF*

25 А, 3Р

 см. схему 18-ГРЩ

N

РЕ

А,В,С

АQF1
In=6 А

1P
хар. "B"

ВQF2
In=6 А

1P
хар. "B"

СQF3
In=6 А

1P
хар. "B"

АQF7
In=6 А

1P
хар. "B"

1. * - номера автоматических выключателей см. схему 18-ГРЩ.

Гр
4а

-
0,2

1
-

0,9
5

-
0.9

6
-

35
3.6

4
-

0.0
3

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

Гр
5а

-
0,1

6
-

0,9
5

-
0.7

3
-

45
5.0

7
-

0.0
4

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

АQF4
In=6 А

1P
хар. "B"

ВQF5
In=6 А

1P
хар. "B"

Гр
6а

-
0,0

6
-

0,9
5

-
0.2

7
-

45
2,4

8
-

0.0
2

-
ВВ

Гн
г(А

)-L
S

3х
1,5

СQF6
In=6 А

2P
хар. "B"



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам
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. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.
ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

30.01.23
30.01.23
30.01.23

30.01.23
30.01.23

Гл. спец.

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус.
Отм. 0,000.

План расположения электрооборудования

П 43

Исаев
Радовский
Радовский

Юренков
Касьянов

6000

1 32

6000

4

6000

5

6000

6

6000

7

6000

8

6000

9

6000

18
00

0

А

Б

60
00

В

Г

60
00

60
00

54000

10

6000

К4.1н К4.2н

К5в

К5н

К8в

К8н

К7в

К7н

К1.1в

К1.2в

К1.1н

К1.2н

К6в

К6н

К3.1н

К3.1в

К3.2н

К3.2в

К2.2в
К2.1в

К2.2н

К2.1н

В6

П2П1

П3

В5

В1

В2 В3

В4

ИТП

План на отм. 0,000

Сервер БД1
1,5

Сервер БД2
1,5

ШС
1,0

ШК3-РСУ
1,5

ШК2-РСУ
1,5

ШК1-РСУ
1,5

ШК4-РСУ
1,5

ШК-ПАЗ
1,5

Экспликация  помещений
Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

106

107

Наименование

Операторная отделения полимеризации I-й и II-й
очереди, отделений приема этилена и винилацетата
Операторная отделения приготовления растворов I-й
и II-й очереди, отделения сушки РПП I-й и II-й очереди,
отделения модификации I-й и II-й очереди,
отделения приема едкого натра

Венткамера, ПВК

Площадь,
м 2

Кат.*
поме-
ще-
ния

Лаборатория качества РПП

Помещение электрика и КИП108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Комната обслуживающего персонала отделения
приготовления растворов I-й и II-й очереди

Помещение связи

Электрощитовая

Помещение химического анализа

Весовая

Кладовая

Приборная

Кабинет начальника лаборатории качества РПП

Комната сменного персонала

Технологический отдел

Кабинет начальника производства,

Комната отдыха и приема пищи

Комната мастеров

Санузел женский

Санузел мужской

Помещение уборочного инвентаря

Коридор

123

Водомерный узел124

126 Тамбур

Форкамера

75,03

111,33

107,23

20,68

33,15

33,15

61,09

20,68

48,35

23,70

17,43

39,36

20,70

22,41

27,59

21,30

29,34

44,73

7,5

7,5

9,02

90,60

11,40

3,75

3,6

125 Тамбур 3,6

В3

В3

В3

В3

Д

В3

В4

В4

В4

В4

В1

Д

шкафы

шкафы

стеллаж

розетки 380В для поз. 2

стеллаж

стеллаж

ГРЩ-18

ЩВ

ЩО

ЩАО

ПЭСПЗ

ЩР-ИБП

ЩУЭ

UPS

АР
М2

0,7
5

АР
М1

0,7
5

АР
М4

0,7
5

АР
М3

0,7
5

АР
М6

0,7
5

АР
М5

0,7
5

АР
М7

0,7
5

АРМ12
0,75

АРМ11
0,75

АРМ10
0,75

АРМ9
0,75

АРМ8
0,75

АРМ13
0,75

АРМ14
0,75

АРМ15
0,75

АРМ16
0,75

АРМ17
0,75

АРМ16
0,75

АРМ17
0,75

1/0,25
23/1,0
24/0,02
26/0,3
26/0,3
30/1,0
31/0,4

1/0,25
23/1,0
24/0,02
30/1,0
31/0,4

1/0,25
19/1,2

24/0,02
26/0,3
26/0,3
30/1,0
31/0,4

1/0,25
19/1,2

24/0,02
26/0,3

30/1,0
31/0,4

29/0,1

1/0,25
19/1,2

24/0,02
26/0,3
30/1,0
31/0,4

20/0,08
25/0,02
31/0,4

27
0,05
21

0,02

30
1,0
21

0,02

3
15,0

20
0,08
31
0,4

4
2,2

6
2,2

2
2,0

30
1,0

2
2,0

2
2,0

5
0,55

28
0,5

4
2,2

4
2,2

102
105

108

106

107

123 124

103

110

111

109

112

113
114

126

115116

117

121
118

125

101

122

104

119 120

3
15,0

30
1,0
20
0,08

31
0,4
24
0,02

20
0,08
25
0,02

32
0,2

Гр.1.2

19/1,2
20/0,08
26/0,3

30/1,0
31/0,4

26/0,3

Гр.1.3

Гр.1.3
Гр.1.4

Гр.1.4

Гр.1.4

20/0,08
24/0,02
31/0,4

Гр.1.10
Гр.1.10

Гр.1.5Гр.1.6

Гр.1.7

Гр.1.8

Гр.1.9

18-ЩР1 18-ЩР2

4
2,2

6
2,2

4
2,2

24
0,02

31
0,4

23
1,0

24
0,02

31
0,4

22
0,03

30
1,0

29
0,1

21
0,02

32
0,02

25
1,0

20
0,08

31
0,4

26
0,3

26
0,3

20
0,08

21
0,02

25
0,02

Гр.2.1 Гр.2.2

Гр.2.3

25
0,02

26
0,3

26
0,3

31
0,4

26
0,3

26
0,3

26
0,3
26
0,3
20
0,08

26
0,3

26
0,3

20
0,08

26
0,3

26
0,3

31
0,4

24
0,02

Гр.2.4 Гр.2.4

Гр.2.4

Гр.2.5 Гр.2.5

18-ЩР3

13
0,2

15
0,5
15
0,5
18
3,0

14
1,4
14
1,4

12
0,2
20
0,08

9
1,5

10
0,55

18
3,0

16
0,2

17
1,5

20
0,08

32
0,02

17
1,5

18
3,0

7
0,2
11

0,75

Гр.3.7

Гр.3.7

Гр.3.1
Гр.3.2

Гр.3.2

Гр.3.6

Гр.3.5

Гр.3.5

Гр.3.3
Гр.3.4

18-ЩР4



8-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7

6-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7 4-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7

3-CD LED 13 4000K 122,5

1-CD LED 18 4000K 182,7

6-SLICK.PRS ECO LED 30 Ex 5000K 302,7
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в. 

№
 п

од
л.
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дп
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ам
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. №

Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

27.01.23
27.01.23
27.01.23

27.01.23
27.01.23

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

Производственный корпус. Отм. 0.000.
План расположения электрооборудования и прокладки
сетей рабочего и аварийного резервного освещения

П 44

Никишина
Исаев
Квашнина

Радовский
Касьянов

102

105

108

106

107

123 124

110 111

109

112
113

114

126

115116

117

121118

125

101

122

104

119 120

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

103

15-OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K 262,7

20-OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K 262,7

12-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

6-SLICK.PRS ECO LED 45 5000K 422,7
4-SLICK.PRS ECO LED 30 5000K 302,7

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

500лк

500лк

400лк

400лк

300лк

200лк
50лк

400лк

3-SLICK.PRS ECO LED 30 5000K 302,5

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

АА

А А

АА

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

300лк

5-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,72-SLICK.PRS ECO LED 30 5000K 302,5

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

12-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7

А А А А400лк

50лк

400лк

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

400лк

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

6-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

6-OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K 262,7

300лк

200лк

50лк

75лк 75лк

300лк

300лк

300лк
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

4-OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K 262,7

7-CD LED 18 4000K 182,7

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

4-OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K 262,7

4-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7 4-OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K 262,7

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

100лк

А А

1-CD LED 18 4000K 182,7

1-CD LED 18 4000K 182,7

18-ЩО
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18-ЩАО

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

ЯТП-0,25
220/36В

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

План на отм. 0.000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,0000,000

0,000

0,000 0,000

ЯТП-0,25
220/36В

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

А
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

А
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000KOPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000KOPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

Экспликация помещений

Номер на
плане Наименование Площадь,

м2
Категория
помещения Зона по ПУЭ

101 Операторная отделения полимеризации I-й и II-й очереди, отделений приема
этилена и винилацетата 75,03 В3

102
Операторная отделения приготовления растворов I-й и II-й очереди,
отделения сушки РПП I-й и II-й очереди, отделения модификации I-й и II-й
очереди, отделения приема едкого натра

111,33 В3

103 Лаборатория качества РПП 107,23 В4

104
Комната обслуживающего персонала отделения приготовления растворов I-й
и II-й очередей 20,68

105 Серверная 33,15 В3

106 Электрощитовая 33,15 В3

107 Венткамера, ПВК 61,09 Д

108 Помещение электрика и КИП 20,68 В3

109 Помещение химического анализа 48,35 В4

110 Весовая 23,70 В4

111 Кладовая 17,43 В4

112 Приборная 39,36 В1 В-Iб

113 Кабинет начальника лаборатории качества РПП 20,70

114 Комната сменного персонала 22,41

115 Технологический отдел 27,59

116 Кабинет начальника производства 21,30

117 Комната отдыха и приема пищи 29,34

118 Комната мастеров 44,73

119 Санузел женский 7,5

120 Санузел мужской 7,5

121 Помещение уборочного инвентаря 9,02

122 Коридор 10,60

123 Форкамера 11,40

124 Водомерный узел 3,75 Д

125 Тамбур 3,6

126 Тамбур 3,6

Гр1

Гр1Гр1

Гр1

Гр2
Гр2

Гр3
Гр2

Гр3 Гр3
Гр3

Гр5
Гр4

Гр4

Гр5

Гр13
Гр10
Гр9

Гр8
Гр7
Гр6

Гр5
Гр4
Гр3

Гр2

Гр6 Гр6

Гр13
Гр8

Гр7
Гр3

Гр7 Гр7

Гр13

Гр8

Гр8

Гр9

Гр14
Гр10

Гр10

Гр14

Гр14

Гр11

Гр12

Гр1а

Гр1а

Гр1а

Гр6а

Гр6а
Гр1а

Гр2а

Гр2а

Гр5а

Гр5а

Гр6а
Гр5а

Гр2а
Гр1а

Гр3а

Гр3а

Гр4а

Гр4а

Условные обозначения

 - прокладка кабеля в лотке

 - прокладка кабеля рабочего освещения открыто в трубе

 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - кнопочный пост

 - светильник рабочего освещения

 - светильник аварийного освещения

А

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K

А

OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K



1-GRANDA L NBT LED 18 4000K  262,6

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

ПК-4

ПК-3ПК-1ПК-2

2-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3 2-LYRA 4221-4 LED 4

2,3 1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3 1-LYRA 4221-4 LED 4

2,31-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

Ин
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ам
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Пров.
Разраб.

Н. контр.

Лист ДатаПодп.Изм. Кол. уч. № док.

Гл. спец.

ЛистСтадия Листов

Нач. отд.

27.01.23
27.01.23
27.01.23

27.01.23
27.01.23

Формат А3х3

ПСИ22060-ИОС1.2.5
ООО «Полипласт Новомосковск»

Строительство производства РПП
мощностью 132 000 тонн в год

 Производственный корпус.
Отм. 0.000.

План расположения электрооборудования
и прокладки сетей эвакуационного освещения

П 45

Никишина
Исаев
Квашнина

Радовский
Касьянов

Э

Э

2-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

Э Э

Э

Э

Э

9-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

Э

Э Э

Э

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

Э

ЭЭ

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

ЭЭ

Э

Э
Э

Э

Э

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3
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102

105

108

106
123

124
111

109

112
113114

126

115
116

117

121
118

125

101

122

104

119
120

103

107

Э

Э
Э

Э

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

План на отм. 0.000

Условные обозначения
 - прокладка кабеля аварийного освещения

 - светильник эвакуационого освещения

 - светильник линейный эвакуационого освещения

Э

Э

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

0,000

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,3

110

1-LYRA 4221-4 LED 4
2,31-LYRA 4221-4 LED 4

2,3
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Гр3э
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2-GRANDA L NBT LED 18 4000K  262,6
ЭЭ

Э Э
1-GRANDA L NBT LED 18 4000K  262,6

Э

Гр3э
Гр2э
Гр1э

Гр3э
Гр2э
Гр1э

Гр1э

Гр1э

Гр1э
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Гр3э

Э
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Гр1э

Гр2э
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18-ЩПЭСПЗ

Экспликация помещений

Номер на
плане Наименование Площадь,

м2
Категория
помещения Зона по ПУЭ

101 Операторная отделения полимеризации I-й и II-й очереди, отделений приема
этилена и винилацетата 75,03 В3

102
Операторная отделения приготовления растворов I-й и II-й очереди,
отделения сушки РПП I-й и II-й очереди, отделения модификации I-й и II-й
очереди, отделения приема едкого натра

111,33 В3

103 Лаборатория качества РПП 107,23 В4

104
Комната обслуживающего персонала отделения приготовления растворов I-й
и II-й очередей 20,68

105 Серверная 33,15 В3

106 Электрощитовая 33,15 В3

107 Венткамера, ПВК 61,09 Д

108 Помещение электрика и КИП 20,68 В3

109 Помещение химического анализа 48,35 В4

110 Весовая 23,70 В4

111 Кладовая 17,43 В4

112 Приборная 39,36 В1 В-Iб

113 Кабинет начальника лаборатории качества РПП 20,70

114 Комната сменного персонала 22,41

115 Технологический отдел 27,59

116 Кабинет начальника производства 21,30

117 Комната отдыха и приема пищи 29,34

118 Комната мастеров 44,73

119 Санузел женский 7,5

120 Санузел мужской 7,5

121 Помещение уборочного инвентаря 9,02

122 Коридор 10,60

123 Форкамера 11,40

124 Водомерный узел 3,75 Д

125 Тамбур 3,6

126 Тамбур 3,6

Э
Э

Э

Э

Э

Гр1э
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